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Einfihrung myGEZE Visu

1 Einflhrung

1.1 Symbole und Darstellungsmittel

Warnhinweise

In dieser Anleitung werden Warnhinweise verwendet, um Sie vor Sach- und Personenschaden zu warnen.
» Lesen und beachten Sie diese Warnhinweise immer.

» Befolgen Sie alle MaBnahmen, die mit dem Warnsymbol und Signalwort gekennzeichnet sind.

Warnsymbol Warnung Bedeutung
GEFAHR Gefahren fiir Personen.
Nichtbeachtung fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

WARNUNG  Gefahren fiir Personen.
Nichtbeachtung kann zu Tod oder schweren Verletzungen fiihren.

VORSICHT  Gefahren fiir Personen.
Nichtbeachtung kann zu leichten Verletzungen fiihren.

>PP>

Weitere Symbole und Darstellungsmittel
Um die korrekte Bedienung zu verdeutlichen, sind wichtige Informationen und technische Hinweise beson-

ders herausgestellt.

Symbol Bedeutung

Wichtiger Hinweis

Zur Vermeidung von Sachschaden, zum Verstandnis oder zur Optimierung der Arbeits-
ablaufe.

Zusatzliche Information

1.2 Mitgeltende Dokumente

Art Name Material-Nr.

Benutzerhandbuch ~ myGEZE-VisuCC_DE 210190
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2  Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise

den nicht unbedingt dem aktuellen Stand entsprechen. Daher sind die aktuellen Informatio-
nen immer Uber den Hersteller zu beziehen.

Fir die Sicherheit von Personen miissen die Anweisungen befolgt werden:
» Alle Stérungen der Anlage sofort beseitigen.

» Montageanleitung stets griffbereit in der Ndhe der Zentrale aufbewahren (z. B. in einer
Plastikhtlle direkt an der Fronttur).

Die Informationen unterliegen einer permanenten technischen Weiterentwicklung.
ﬂ Es ist moglich, dass die dazu dargestellten Beschreibungen und Zeichnungen unter Umstén-
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3 Einfihrung

myGEZE Visu ist ein Gefahren-Management-System fiir Gebdudeinformationen, eine Bedienoberflache fir
GEZE Produkte und auch weitere, liber das Datenprotokoll BACnet anbindbare, Controllersysteme.

Eine breite Palette an Bedieneinheiten, vom professionellen Multi-Monitor-Leitstand iber Desktop-Clients,
bis zu mobilen Gerdten wie Smartphones und Tablet-PCs, informieren sofort Giber die aktuelle Situation. So
kann sicher, schnell und korrekt reagiert werden und alles ist jederzeit unter Kontrolle.

myGEZE Visu kombiniert aktuelle Statusinformationen in Grafiken, Tabellen und Texten mit Video-, Ton-
und Bildinhalten. Ergénzt mit passenden hinterlegten Informationen und Online-Daten ergibt sich ein um-
fassendes Gesamtbild als Basis fur die richtigen Entscheidungen und Reaktionen.

Die eingehenden Meldungen werden analysiert und besondere Ereignisse und Ereigniskombinationen fiih-
ren zu individuell konfigurierbaren Alarmierungen. Die Alarmbearbeitung erfolgt nach individuellen Regu-
larien und kann durch Bedienereingaben interaktiv gesteuert werden.

Ereignisse werden klar und tibersichtlich dargestellt und sind von Sammelanzeigen bis zur detaillierten Mel-
dung durchgingig verfolgbar. Wesentliche Informationen werden auf den Punkt gebracht und Uberfrach-
tung vermieden.

3.1 Einsatzspektrum

myGEZE Visu ist fir die Anbindung von myGEZE Control Systemen optimiert.

Die Konfigurationen dieser Controller lassen sich direkt ohne weitere Anpassungen in myGEZE Visu impor-
tieren.

Fir die GEZE Produktsysteme sind Standardeinstellungen vordefiniert, die eine Anzeige der Systemzu-
stande, Alarmbearbeitung, Workflows bei Meldungen/Stérungen direkt ermdglicht.

Zu den typischen Anwendungen gehdren:
» Bedienen
» Beobachten
» Alarmieren
» Weitermelden
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3.2 Systemdarstellung

\ myGEZE Visu
MYGEZE Visu myGEZE Visu
Bedienplatze sewer
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Abb. 1: Grafikbild mit Server, CC-Client, Client, Web-Client

3.3 Systemkomponenten

myGEZE Visu ist in den Basispaketen Software und Hardware verfligbar.
Beim Basispaket Software kann die Installation auf einem kundeneigenen System erfolgen.
Die Mindestanforderungen an die Systeme sind in den folgenden Kapitel definiert.

MYGEZE VISU ‘

Kommunikationsprotokoll BACnet

Anzahl anbindbare myGEZE Control 5

Anzahl anbindbare Gerate 5...1000 (Lizenzoption)
Max Anzahl Bedienplatze Client 10

E-Mail Notifikation Standard
Browseranwendung Ja

Uber Lizenzmodell
kundenspezifisch erweiterbar

Mandantenfdhigkeit Systemoption
Multimonitorsystem Systemoption mit bis zu 4 Monitoren
Videoeinbindung Systemoption; verschiedene Treiber verfligbar
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3.4 Systemvoraussetzungen

3.4.1 myGEZE Visu - Server und Treiber

Mindest- Rechneranforderung

Betriebssysteme:
» Windows 10/11(64-Bit-Version, auch loT Enterprise), Windows Server 2016, Windows Server 2019,
Windows Server 2022, Windows Server 2025.

System:
» Intel i5 oder 8 GB RAM, empfohlen SSD, 100 GB Festplatte, 100 MBit Netzwerk

Schnittstellen:
» 1xHDMI
» 1x RJ45 (Intel 100 Mbit/GLAN)
»  4x USB 3.0 (bei Anschluss von Bedienelementen Maus, Tastatur Gber USB)
» 1x Audio (optional bei Soundausgabe Uber das System)

Grafik:
» Intel HD max. Resolution: 1920x1080@60Hz (HDMI)

Windows-User:
» myGEZE Visu Server lauft als Dienst auf dem System. Es benétigt keine aktive Session.
» Standard Windows Nutzer fiir Konfigurationen an myGEZE Visu.
» Administrativer User fiir die Installation und Einrichtung von myGEZE Visu notwendig.

Die Lizenz wird auf dem Server eingespielt.

[ Die Installation und der Betrieb von myGEZE Visu-Server und -Treiber ist auch auf
| | einem virtualisierten Rechnersystem maglich.
Die Virtuel Machine (VM) muss liber die notwendigen Hardware-Schnittstellen
verfugen.
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3.4.2 myGEZE Visu-Clients

Betriebssysteme:
» Windows 10/11(64-Bit-Version, auch loT Enterprise), Windows Server 2016, Windows Server 2019,
Windows Server 2022.

System:
» Intel i5 oder vergleichbare 8 GB RAM, empfohlen SSD, 100 GB Festplatte, 100 MBit Netzwerk. Die
Rechneranforderungen richten sich nach dem eingesetzten Betriebssystem und der Menge der zu
bearbeitenden Daten.

Schnittstellen:
» 1xHDMI
» 1x RJ45 (Intel 100 Mbit/GLAN)
»  4x USB 3.0 (bei Anschluss von Bedienelementen Maus, Tastatur Giber USB)
» 1x Audio (optional bei Soundausgabe liber das System)

Grafik:
» Intel HD max. Resolution: 1920x1080@60Hz (HDMI)
» Bis zu 4 unabhédngige Displays unterstiitzt; Grafikadapter abhdngig von der Anzahl der angesteuer-
ten Monitore.
» Sollen Videobilder dargestellt werden, sind die Rechneranforderungen bzgl. der Grafikkarte héher.

Windows-User:
» myGEZE Visu Server lauft als Dienst auf dem System. Es bendtigt keine aktive Session.
» Standard Windows Nutzer fiir Konfigurationen an myGEZE Visu.
»  Administrativer User fiir die Installation und Einrichtung von myGEZE Visu notwendig.

Server und Clients konnen auf dem selben Rechner oder auf Giber Netzwerk verbundenen Rechnern ausge-
fihrt werden.

[ Beim Windows-Betriebssystem, auf dem myGEZE Visu installiert ist, sollte der Energie-
| | sparmodus deaktiviert sein. So ist gewahrleistet, dass der myGEZE Visu Client perma-
nent verfligbar ist.
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4  |nstallation

4.1 Programmteile installieren

Die Installation erfolgt entweder per USB-Stick oder durch Installationspakete, die liber die GEZE Hompage
heruntergeladen werden kénnen.

> Ein Techniker, der das System installiert und in Betrieb nimmt, Anderungen vornimmt
oder z.B. Updates einspielt, muss mit dem verwendeten Betriebssystem vertraut sein.
Bitte beachten Sie die Dokumentation des Rechners und des Betriebssystems.

»  Zur Einrichtung von myGEZE Visu muss der Techniker geschult sein.

» Fir die Installation muss am verwendeten Betriebssystem ein Administrator-Account
mit ausreichenden Rechten verfligbar sein!

1. Die Installation mit einem Administra-

myGEZE Visu Setup X
tor Account starten.
Willkommen beim Setup
Assistenten von myGEZE
Visu

Der Setup Assistent wird myGEZE Visu auf Threm Computer
installieren. Klicken Sie auf "Weiter" um fortzufahren, oder auf
"Abbrechen" um den Setup Assistent zu beenden.

Abb. 2: Start Setup

2. Den Daerfault Installationspfad bei Be-

myGEZE Visu Setup
darf anpassen.

Installationsverzeichnis wihlen
Installationsverzeichnis von myGEZE Visu. @
Um in das angegebene Verzeichnis zu installieren, klicken Sie bitte "Weiter". Fir ein

alternatives Installationsverzeichnis wahlen Sie bitte ein anderes Verzeichnis iiber "Wahlen".

Verzeichnis:

C:\Program Files (x86)\GEZE GmbH\myGEZE Visu\, Wahlen...

< Zuriick Abbrechen

Abb. 3: Default Installationspfad

GEZE] 1
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3. Dlne zu installierende Komponente aus- ¥, myGEZE Visu Setup %
wahlen.
‘Wihlen Sie die Installationsart
‘Wéhlen Sie den Installationstyp, der am besten fiir Sie geeignet ist.
Client
- Installiert die Client-Komponenten.
Server
Installiert die Server-Komponenten.
Vollstindig
Installiert die Sevrer- und Client-Komponenten.
< Zuriick Weiter Abbrechen
Abb. 4: Komponentenaswahl
4. Netzwerkverbindung und IP-Adresse - E— > x
fiir das BACnet-Protokoll einstellen. P — -
PatID (i
ik Number (165534} [Het Speciied ™ Speciied

» Dieser Schritt ist nur bei myGEZE
Visu Server notwendig.

Addess
Adapter: |Re: Gaming GbE Famiy Controber L4
<] UDPPu [47008

Status: ot Atteched | Hewod Num | Hewok

N3 Yes e BACnetAP 1P hddhess

<

|

Bind Ports On Star ‘
= Qelse LD
|

5] e |
Abb. 5: Eingabe Netzwerkverbindung und IP-Adresse.

5.

Installation erfolgreich abgeschlossen.

¥ myGEZE Visu Setup X

Der Setup Assistent von
myGEZE Visu wird
abgeschlossen.

Klicken Sie auf "Fertigstellen”, um den Setup Assistenten zu
beenden.

Abbrechen

Fertigstellen

Abb. 6: Setup Assistent abgeschlossen.

1



Installation myGEZE Visu

Import der Lizenzdatei
In der Demo-Version lduft das System mit eingeschrankter Funktionalitdt und ist begrenzt auf eine Laufzeit
von einer Stunde.

Um die gewiinschten Funktionen im Dauerbetrieb zu erhalten benétigt das System eine Lizenz.
Diese muss in das System importiert werden.

Vorgehen
myGEZE Visu CC (Konfigurations-Client) tiber die Verkniipfung auf dem Desktop starten.
Standard-Zugang:

User: admin

PW: Geze-1863

1. Uber den Meniibutton ,Import’ kann
die vorab erhaltene Lizenzdatei impor- @ —

" p [ ~ee
[ansctisn i

tiert werden.

[ —

[ R——

28 ko

.

Abb. 7: Import der Lizenzdatei.

2. Nach Import der Lizenz wird das Sys-

W, X
tem neu gestartet. arnung

MNach einspielen der Lizenz wird der Konfigurations Client beendet!

Ok

Abb. 8: Meldung, dass Client nach Import beendet wird.

4.2 Startup Konfigurations-Tool

Uber das Startup Konfigurations-Tool lassen sich die unterschiedlichen Parameter der einzelnen Applikatio-
nen (Server, Konfigurations-Client, Client) konfigurieren und speichern.

4.2.1 myGEZE Visu Server Service

Das Startup Konfigurations-Tool ldsst sich liber zwei unterschiedliche Arten &ffnen:

1. Offnen des Programms liber Doppelklick aus dem Cleint-Verzeichnis: Es wird versucht den Server Pfad
automatisch zu ermitteln. Kann der Pfad nicht ermittelt werden, 6ffnet sich ein Dateiauswahl-Dialog.
Uber diesen Dialog kénnen folgenden Dateien ausgewéhlt werden:

myGEZE_Visu_StartupConfigTool.exe
myGEZE VisuCC.exe

myGEZE VisuClientWpf.exe

myGEZE VisuReDaViewer.exe

vvyvyy

2. Offnen des Programms (iber die jeweilige Applikation (Zahnrad oben rechts).

Das Startup Konfigurations-Tool bendtigt Administrationsrechte. Diese werden beim Start
des Programms angefordert.

GEZE] z
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Anderungen an dieser Stelle des Systems kdnnen zu Fehlverhalten oder Fehlfunktionen
fuhren. Anpassungen sorgféltig durchfiihren.

Um die Server Parameter zu bearbeiten, muss das Startup Konfigurations-Tool, wie oben unter 1. beschrie-

ben, gestartet werden.
Wurde der Server Pfad automatisch ermittelt, ist folgende Oberflache zu sehen:

E myGEZE Visu Startup Konfiguration X
Dienst

Zustand: Der Dienst wird ausgefihrt

Dienst stoppen
Dienst installieren

Dienst deinstallieren

Firewall Einstellungen

Server TLS Port:

30001 -

Port hinzufigen Port entfernen

Abb. 9: myGEZE Visu Startup Konfiguration Dienst

Dienst

Zustand
Dienst starten
Dienst stoppen

Dienst installieren

Dienst deinstallieren

Firewall

Zeigt den Zustand des Dienstes an.

Startet den Dienst.

Stoppt den Dienst.

Installiert den myGEZE Visu Server als Dienst.

Hinweis:Servicename, Beschreibung und Anzeigename lassen sich im

Reiter Server Parameter einstellen.
Deinstalliert den Server als Dienst.

Server TLS Port:

Port, auf dem der Server fiir verschliisselte Verbindungen zu erreichen
ist;
Standardwert: 30001

13
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I8 myGEZE Visu Startup Konfiguration X
Server Parameter -
Serveradresse: Any
Serverport: 30000 =
Server TLS Port: 30001 =
Dienst Name: myGEZE_VisuService
Dienst Anzeigename: myGEZE_VisuServer Service
Dienst Beschreibung: myGEZE _VisuServer Service by GEZE GmbH
Ist Redundant Server:

Master Server Passwort: 552949CDIAOCEX40C 295 1B%

Server Pfad:

Session Timeout: 0 s

Master Server Bufferlange: 200000 s

Stationen prafen:

Alle Importe erlauben:

Komplette Statistik schreiben:

Signifikante Anderungen schreiben: v .
Ok Abbrechen

Abb. 10: myGEZE Visu Startup Konfiguration Server Parameter

Server Parameter

Serveradresse Serveradresse, auf die der Server flir eingehende Verbindungen hort;
Standardwert: Any

Serverport Port, auf dem der myGEZE Visu-Server zu erreichen ist;
Standardwert: 30000

Server TSL Port Port, auf dem der myGEZE Visu-Server fiir verschlisselte Verbindungen
zu erreichen ist;
Standardwert: 30001

Dienst Name Uber das Programm myGEZE_VisuStartupConfigTool.exe kann der

myGEZE Visu-Server als Dienst unter Windows installiert werden; Mit die-
sem Key wird der Name des Dienstes definiert;
Standardwert: myGEZE_VisuServer

Dienst Anzeigename Uber das Programm myGEZE._VisuStartupConfigTool.exe kann der
myGEZE Visu-Server als Dienst unter Windows installiert werden; Mit die-
sem Key wird der Anzeigename des Dienstes definiert;
Standardwert: myGEZE_VisuServer Service

Dienst Beschreibung Uber das Programm myGEZE_VisuStartupConfigTool.exe kann der
myGEZE Visu-Server als Dienst unter Windows installiert werden; Mit die-
sem Key wird die Beschreibung des Dienstes definiert;
Standardwert: myGEZE_VisuServer Service by GEZE GmbH

Master Server Passwort Ist die Einstellung “RedundantServer” aktiv (true), muss hier das Master-
Serverpasswort hinterlegt werden;
Standardwert: 552949CD!A0C8X40C2x951B#

Server Pfad Pfad auf ein lokales Laufwerk auf dem der Server seine Daten- und Up-
date-Verzeichnisse verwaltet;
Standardwert: leer

Session Timeout Zeit in Sekunden fiir die Ablaufdauer einer Session;
Standardwert: 90
Master Server Bufferlange Lange des Buffers flr eingehende Nachrichten;
Standardwert: 200000
Stationen priifen Wenn aktiv, dirfen sich nur noch angelegte Stationen anmelden. Die

Standardstation wird ebenfalls Gberprift. Damit ist ein mehrfaches An-
melden unterschiedlicher Stationen nicht mehr erlaubt.
Standardwert: nicht aktiviert

Alle Importe erlauben Wenn aktiv, werden automatisch alle Importe erlaubt;

Standard: nicht aktiviert
Komplette Statistik Wenn aktiv, werden automatisch alle Alarmgriinde mit der Option Sta-
schreiben tistik, in eine separate Datenbank gespeichert.

Standard: nicht aktiviert.
Hinweis: Die Datenbank muss vorher angelegt werden.

GEZE z
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Signifikante Anderungen Wenn aktiv, werden automatisch alle Alarmgriinde mit der Option Sig-
schreiben nifikante Anderung in die Datenbank gespeichert;

Standard: aktiviert
Erweiterter Report ver- Wenn aktiv, werden zusétzlich vom System generierte Informationen ge-
wenden speichert;

Standard: nicht aktiviert
Anderungen automatisch Wenn aktiv, werden alle Anderungen die am System vorgenommen wer-
speichern den, automatisch auf dem myGEZE Visu-Server als Datei gespeichert;

Standard: nicht aktiviert

Datenbank

Datenbank benutzen Wenn aktiv, verwendet der myGEZE Visu Server die angegebene Daten-
bank;
Standard: nicht aktiviert.
Hinweis: Die Datenbank muss vorher angelegt werden.

Datenbank Serveradresse Serveradresse, auf dem die Postgres-Datenbank lauft.
Standardwert: 127.0.0.1

Datenbank Name Datenbankname
Standardwert: DatabaseName

Datenbank Port Port, auf dem die Postgres-Datenbank zu erreichen ist.
Standardwert: 5432

Datenbank Benutzer Datenbankbenutzername
Standardwert: postgres

Datenbank Passwort Datenbankbenutzerpasswort

Standardwert: leer
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LTR Datenbank

LTR Datenbank benutzen

Datenbank Serveradresse

Datenbank Name

Datenbank Port

Datenbank Benutzer

Datenbank Passwort

Statistik Datenbank

Wenn aktiv, verwendet der myGEZE Visu Server die angegebene LTR Da-
tenbank;

Standard: nicht aktiviert.

Hinweis: Die Datenbank muss vorher angelegt werden. Um den Lang-
zeitreport zu verwenden, wird die entsprechende Lizenz (Langzeitreport)
bendtigt.

Serveradresse, auf dem die Postgres-Datenbank lauft.
Standardwert: 127.0.0.1

Datenbankname

Standardwert: LTRDatabaseName

Port, auf dem die Postgres-Datenbank zu erreichen ist.
Standardwert: 5432

Datenbankbenutzername

Standardwert: postgres
Datenbankbenutzerpasswort

Standardwert: leer

Statistik Datenbank be-
nutzen

Datenbank Serveradresse

Datenbank Name

Datenbank Port

Datenbank Benutzer

Datenbank Passwort

Wenn aktiv, verwendet der myGEZE Visu Server die angegebene Daten-
bank zum Speichern der Statistik;

Standard: nicht aktiviert

Hinweis: Die Datenbank muss vorher angelegt werden.
Serveradresse, auf dem die Postgres-Datenbank lauft.
Standardwert: 127.0.0.1

Datenbankname

Standardwert: StatisticDatabaseName

Port, auf dem die Postgres-Datenbank zu erreichen ist.
Standardwert: 5432

Datenbankbenutzername

Standardwert: postgres
Datenbankbenutzerpasswort

Standardwert: leer

16
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Standard

Cache Pfad:
Vertrauenwirdige Thumbprints:

Keine selbst signierten Zertifikate zulassen:

Abb. 11: myGEZE Visu Startup Konfiguration Standard

Standard
Cache Pfad Pfad auf ein lokales Laufwerk auf dem die Cachedateien abgelegt wer-

den sollen, z. B. C:lCache|Pfad.
Standardwert: leer
Vertrauenswiirdige Thumb- Vertrauenswiirdige Thumbprints eines Zertifikats:

prints Mehrere Vertrauenswiirdige Thumbprints kdnnen mit einem Komma
getrennt in das Feld geschrieben werden;

Keine selbst signierten Zerti- = Wenn aktiv, werden keine selbst signierten Zertifikate zugelassen.
fikate zulassen Standard: nicht aktiv

Optional

Sprache: -

Individuelle Parameter

Name Wert
»

Abb. 12: myGEZE Visu Startup Konfiguration Optional

Optional

Sprache Festlegung der Sprache.
Mégliche Spracheinstellung:
de Deutsch
en Englisch
it Italienisch
fr Franzoésisch
Standardwert: leer (Systemsprache wird benutzt)

Individuelle Parameter Zusatzliche Parameter, die nicht in die Standardkonfiguration gehéren,
kénnen hier angezeigt, erstellt oder bearbeitet werden.

Name: Name des Parameters.

Hinweis: Darf nicht leer sein.
Wert: Wert des Parameters.

Hinweis: Darf nicht leer sein.

GEZE] L
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4.2.2 myGEZE Visu Client

Ganz oben rechts befinden sich die Schaltflachen zum Minimieren, Maximieren und Beenden. Darunter be-
finden sich die Schaltflachen fiir den Einstellungsdialog (Zahnrad oben rechts).

& myceze visu - 0o X

myGEZE Visu s

Bediiener [

Passwort

Abbruch

Abb. 13: myGEZE Visu Konfig-Tool
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& myGEZE Visu Startup Kenfiguration X
Standard

Host: http - :f/ localhast 130000 5
Stations ID:

Monitornummer: 0

Anzahl zusatzl. Monitore: Alle Monitore vervende -
Helles Theme verwenden:

Client im Vollbildmodus starten:
Vertrauenwiirdige Thumbprints:
Keine selbst signierten Zertifikate zulassen:

Kartenleser DLL:
Datei auswahlen Datei laschen

Abb. 14: myGEZE Visu Startup Konfiguration

Host IP-Adresse myGEZE Visu -Server
Standardwert: leer

Hinweis: Wird hier nichts eingetragen, wird automatisch die Adresse
http://localhost:30000 verwendet.

Ist die Server-Installation auf einem anderen Rechnersystem, muss hier
die Verbindung konfiguriert werden. Das kann {ber die IP-Adresse oder
den Rechnernamen (Hostname) erfolgen. Die Verbindung muss dann
per sicherem Protokoll https erfolgen. Der Standardport ist dann 30001.

Bsp.: https://172.18.12.99:30001
Stations ID Stationszuweisung-mit Stations-ID aus der Konfiguration;

Standardwert: leer

Monitornummer Hauptbildschirm auf Monitornummer
Standardwert: 0
Anzahl zusatzl. Monitore Anzahl zusatzlicher Monitore einschranken. Hat man bspw. einen Client

mit drei Monitoren und es wird hier die Option 1 ausgewahlt, werden
nur zwei Monitore verwendet; der Hauptbildschirm und ein zusatzlicher
Bildschirm.

Standardwert: nichts ausgewdhlt (Alle Monitore verwenden)

Helles Theme verwenden Wenn aktiv, wird das Programm mit einem hellen Theme gestartet;
Standard: nicht aktiviert
Client im Vollbildmodus Wenn aktiv, wird das Programm im Fullscreen-Modus ohne Kopfzeile ge-
starten startet.
Standard: nicht aktiviert
Vertrauenswirdige Thumb- | Vertrauenswirdige Thumbprints eines Zertifikats.
prints Mehrere Vertrauenswiirdige Thumbprints kdnnen mit einem Komma

getrennt in das Feld geschrieben werden.
Keine selbst signierten Zerti- =~ Wenn aktiv, werden keine selbst signierten Zertifikate zugelassen.
fikate zulassen Standard: nicht aktiviert

GEZE] E
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[ myGEZE Visu Startup Konfiguration

Optional

Windows Benutzer Anmeldung verwenden:

Automatische Benutzeranmeldung

Verwenden:
Bediener:

Passwort:

Redundanter Server
Cache Piadh
Oberflichen Timeout:
Start Timeous
Sprache:

Workflowsoundausgabe blockieren fir
Warldflows mit niedrigerer Prioritat:

Keine Soundausgabe:
Mehrfaches Starten erlauben:

Alarmstapel unten anzeigen:

http = |/ localhost 130000 3

10000
15000

4 4r 4r

de

Ok Abbrechen

Abb. 15: myGEZE Visu Startup Konfiguration

Windows Benutzer
Anmeldung verwenden

Automatische Benutze-
ranmeldung:

Verwenden

Bediener

Passwort

Redundanter Server

Cache Pfad

Oberflachen Timeout

Start Timeout

Sprache

Wenn aktiv, wird fiir die Anmeldung am Programm der Windows Benut-
zer verwendet;

Standard: nicht aktiviert

Hinweis: Es kann nur die automatische Benutzeranmeldung oder die
Windows Benutzer Anmeldung verwendet werden. Eine gleichzeitige
Verwendung ist nicht méglich.

Wenn aktiv, wird der eingetragene Bediener und Passwort zur automati-
schen Anmeldung am Programm verwendet.

Standard: nicht aktiviert

Hinweis: Wenn aktiv, ist es nicht mdglich, im Anmeldedialog der Appli-
kation Bediener und Passwort einzutragen.

Benutzername zur Anmeldung
Standardwert: leer

Passwort zur Anmeldung
Standardwert: leer

Serveradresse des redundanten Servers;
Standardwert: leer

Pfad auf ein lokales Laufwerk auf dem die Cachedateien abgelegt wer-
den sollen, z. B. C:lCachelPfad.

Standardwert: leer

Zeit in Millisekunden (ms), in der die Oberflache des Clients blockiert
sein darf, bis er vom Watchdog neu gestartet wird.

Standardwert: 10000

Zeit in Millisekunden (ms), in der der Client beim Start blockiert sein
darf, bis er vom Watchdog neu gestartet wird.

Standardwert: 15000

Festlegung der Sprache.
Méogliche Spracheinstellung:
de Deutsch

en Englisch

It Italienisch

fr Franzésisch

Standardwert: leer (Systemsprache wird benutzt)

20



Installation

myGEZE Visu

Workflowsoundausgabe blo-
ckieren fir Workflows mit
niedrigerer Prioritat:

Keine Soundwiedergabe

Mehrfaches Starten erlauben

Alarmstapel unten anzeigen
Individuelle Parameter
Name:

Wert:

Optional Cberfische

Keine Alarmabersicht:
Kein Gewerkefilter:

Keine Dashboardansicht:

Keine Datenpunktiiste:

Keine Grafik-Elternansicht unter Alarmabersicht
Keine Grafiken:

Keine Anwahischaltflachen in Grafiken:

Kein Hauptbildschirm:

Keine Hauptanwahlleiste:

Kein Alarmstapel:

Am Client wird zur Alarmbenachrichtigung die Ausgabe von Ténen fir
Workflows mit niedrigerer Prioritat unterdriickt.

Standard: nicht aktiv

Am Client wird die komplette Ausgabe von Ténen unterdriickt.
Standard: nicht aktiv

Mehrfach starten auf einem Rechner.

Standard: nicht aktiv

Hinweis: Log wird eine Dateien geschrieben.

Wenn aktiv, wird der Alarmstapel nicht mehr in der Anwahlleiste im Cli-
ent angezeigt, sondern liber den unteren kompletten Rand.

Zusatzliche Parameter, die nicht in die Standardkonfiguration gehéren,
koénnen hier angezeigt, erstellt oder bearbeitet werden.

Name des Parameters.

Hinweis: Darf nicht leer sein.
Wert des Parameters.

Hinweis: Darf nicht leer sein.

Ok Abbrechen

Abb. 16: myGEZE Visu Startup Konfiguration

Keine Alarmiibersicht

Kein Gewerkefilter

Keine Dashboardansicht
Keine Datenpunktliste

Keine Grafik-Elternansicht
unter Alarmubersicht

Keine Grafiken

Keine Anwahlschaltflachen in
Grafiken

Kein Hauptbildschirm

Keine Hauptanwabhlleiste

Kein Alarmstapel

(GEZE]

Es wird keine Alarmibersicht angezeigt;

Standard: nicht aktiviert

Es wird kein Gewerkefilter angezeigt;

Standard: nicht aktiviert

Es wird keine Dashbaordansicht angezeigt;

Standard: nicht aktiviert

Es wird keine Datenpunktliste angezeigt;

Standard: nicht aktiviert

Es wird keine Grafik-Elternansicht unter Alarmibersicht angezeigt;
Standard: nicht aktiviert

Es werden keine Grafiken angezeigt;

Standard: nicht aktiviert

Es werden keine Anwahlschaltflichen in Grafiken angezeigt;
Standard: nicht aktiviert

Es wird kein Hauptbildschirm angezeigt;

Standard: nicht aktiviert

Es wird keine Hauptanwahlleiste angezeigt;

Standard: nicht aktiviert

Es wird kein Alarmstapel angezeigt;
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Standard: nicht aktiviert
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4.3 Verzeichnisstruktur

myGEZE Visu kann in ein beliebiges Verzeichnis installiert werden. Festgelegt sind Name und Ort der Unter-
verzeichnisse. Der Installationsprozess bietet zur Installation das anderbare Verzeichnis

C:\Program Files (x86)\GEZE GmbH\myGEZE Visu | an.

In diesem Verzeichnis liegen Beispiel-Startverkniipfungen fiir einen myGEZE Visu-Client und das Konfigura-

tionsprogramm CC.

Konfigurationsprogramm myGEZE Visu CC.

...\myGEZE Visu
\BACnet
\Driver
\BACnetDriver
\NotificationDriver
\Client
\Plugins
\ VncViewer-
Plugin
\de
\...
\Update
\Server
\Tls
\Website
\x64
\x86

Verknlipfungsbeispiele
BACstac Potokollstac fiir BACnet Kommunikation.

Treiber-Unterverzeichnis: Jeder Treiber besitzt ein
eigenes Verzeichnis.

Treiber-Grundelement fiir Kommunikation per
BACnet.

Treiber-Grundelement fiir Bearbeitung von Notifka-
tionen.

Konfigurationsprogramm myGEZE_VisuCC.exe mit
bendétigten DLL's und Bibliotheken.

Verzeichnis fur Client-Plugins.

Deutsches Sprachpaket
Weitere Sprachpakete, bspw. \it fiir Italienisch.

Interne Verzeichnisstruktur zum Handling von Up-
dates.

Server-Applikation myGEZE_VisuServer.exe.
TLS Tunnel

Verzeichnis fur statische Webseiten, wie bspw. all-
gemeine Dokumente.

Verzeichnis fur plattformspezifische 64bit DLL's.

Verzeichnis fiir plattformspezifische 32bit DLL's.
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4.4 Sicherheit

44.1 Zugriff auf Server

Wichtiger Hinweis
Den Server (Hardware, Software und Betriebssystem) vor unberechtigtem Zugriff
schitzen.

Die Server-Hardware in einem gesicherten Bereich, zu dem nur ein begrenzter und bekannter Personen-
kreis Zugriff hat, installieren.

Der Zugriff auf das Server-Betriebssystem und Dateisystem (insbesondere Datenbank-, myGEZE Visu-Ver-
zeichnis) muss geschiitzt werden. Hinweis: Empfehlungen und Hinweise des Betriebssystem-Herstellers
(Microsoft) beachten.

Eine Freigabe der Datenbank fiir den Netzwerkzugriff, sollte standardmagig nicht erfolgen.

Wichtiger Hinweis

Ist eine Freigabe der Datenbank fiir Netzwerkzugriff erforderlich (z. B. Reporting), ist
nur eine lesende Freigabe/Zugriff zuldssig. Zusatzlich muss tiber entsprechende Benut-
zerberechtigungen und Verschllsselungen abgesichert werden (siehe Dokumentation
PostgreSQL). Zudem PostgreSQL mit den Updateprozessen einbeziehen.

442 Hinweis zum kontinuierlichen Betrieb

Die myGEZE Visu-Server Software und Treiber auf anderen Rechner als Dienst einrichten.

Hierdurch wird sichergestellt, dass beim Neustart des Rechners auch die myGEZE Visu-Software gestartet
wird.

Fiir den Server eine zuverldssige und fiir den Serverbetrieb ausgelegte Hardware (z. B. gespiegelte Festplat-
ten, redundante Netzteile, ...) verwenden. Ein zyklisches Datenbankbackup wird empfohlen.

4.5 Modulversionen

Client- und Server-Modul

Client- und Server-Module miissen an den ersten drei Stellen exakt die gleiche Versionsnummer aufweisen.
Das Modul myGEZE Visu Model muss, zwischen Client und Server, an allen vier Stellen in der Versionsnum-
mer Ubereinstimmen.

Client und Server werden als Paket geliefert. Nur in der gelieferten Konfiguration gemeinsam betreiben.
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5  myGEZE Visu Client

Alle moglichen Bedienkomponenten vom Multi-Monitor-Leitstand Uber Bedienfelder bis hin zu mobilen
Gerédten wie Tablets und Smartphones kdnnen gleichermal3en bedient werden. Alle touchfahigen Gerate
bedienbar.

myGEZE Visu ist sehr gut geeignet fiir Touch-Bedienung. Aber auch die ,herkdmmliche” Bedienung tiber
Maus und Tastatur ist moglich und bietet sich in manchen féllen sogar an, bspw. zum fliissigen Schreiben
von Berichten, unterstitzen von Kiirzeln fiir Schnellanwahlen oder Filtereingaben.

myGEZE Visu bietet verschiedene Ansichten, die Giber Anwahlfelder oder Listen selektiert werden.
In Grafiken werden integrierte Gerate Giber Symbole dargestellt und durch Anklicken bedient.

Die Hauptfunktionen werden mit der linken Maustaste oder kurzes Anklicken in der Touchoberfldche ange-
wahlt. Verfligbare Nebenfunktionen werden (iber die rechte Maustaste (Kontextmen) oder langeres Dri-
cken in der Touchoberfldche aufgerufen.

In Grafiken kann Gber Funktionstasten, das Maus-Scrollrad oder in multitouchfahigen Touch-Oberflachen,
durch Auseinanderbewegen oder Zusammenziehen zweier Finger, gezoomt werden.

Im Alarmfall kann myGEZE Visu automatisch Alarmablaufe anzeigen und nach deren Abarbeitung zur indi-
viduellen Anzeige zuriickkehren.

Die Vor- und Zuriick-Anwahlsymbole ermdglichen den Wechsel zu vorherigen Anzeigen und wieder zuriick.

_ Hinweis: Der Bediener muss mit der Verwendung des Betriebssystems vertraut sein.
| | Dokumentation des Rechners und des Betriebssystems beachten. Der Bediener muss
zur Anwendung eines myGEZE Visu-Systems geschult sein.

5.1 Programmanmeldung

Hinweis: Eine Anmeldung am Client, ist nur bei laufendem Server und funktionieren-
| | der Datenverbindung zum Server méglich.

Der Server wird bei normaler Konfiguration automatisch als Service gestartet. Mit dem Server werden auch
die benétigten Treiber gestartet und ihre Funktion Giberwacht.

Der Server bendétigt zum Starten, je nach Konfiguration, einige Sekunden/Minuten, bevor die Anmelde-An-
frage von Clients bearbeitet werden kann.

Der Aufruf des Clients kann Uber eine Verkniipfung auf dem Desktop durch Doppelklick gestartet werden
und der Anmeldedialog wird geoffnet.

Ganz oben rechts befinden sich die Schaltflaichen zum Minimieren, Maximieren und Beenden.
Darunter befinden sich die Schaltflachen fir den Einstellungsdialog und fiir die integrierte Hilfe.
Uber den Einstellungsdialog kénnen erforderliche und optionale Parameter mitgegeben werden.

( Weitere Informationen
| | Benutzerhandbuch myGEZE Visu Startup Konfigurations-Tool.

Bediener lassen sich mit dem Konfigurationswerkzeug ,myGEZE Visu CC" anlegen und pflegen.
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Bediener | Benutzer

Passwort | sesssssssssssss

Anmelden Abbruch

Abb. 17: Anmeldung Client

Nach Betatigen der Schaltflache ,Anmelden” versucht der Client mit dem Server Verbindung aufzunehmen
und sich mit dem angegebenen Benutzer und Passwort anzumelden.

Wurde ein falscher Bedienername oder ein nicht zugehdriges Passwort eingegeben, wird der Passwortein-
trag geldscht und die Fehlermeldung ,Falscher Bediener oder falsches Passwort” angezeigt.

Bediener | Benutzer

Passwort
Falscher Bediener oder falsches Passwort

Abbruch

Abb. 18: Meldung falscher Bediener oder falsches Passwort.

Die Eingabe muss wiederholt werden und erst nach erneuter Passworteingabe kann ein neuer Anmeldever-
such vorgenommen werden.

Bediener | Benutzer

Pazzwort
Server nicht erreichbar

Abbruch

Abb. 19: Meldung Server nicht erreichbar.

Wird der Server nicht erreicht, erscheint die Fehlermeldung ,Server nicht erreichbar”. In diesem Falle die
Verbindung zum Server und den Zustand des Servers priifen.
Sind Benutzer und Passwort korrekt, wird die Client-Oberflache aufgebaut.

5.2 Windows-Anmeldung

Der Client kann automatisch mit der Windows-Benutzeranmeldung gestartet werden. Bei dieser Startart
entfallt der beschriebene Anmeldedialog. Es werden die Kennwort-Richtlinien des Windows-Systems ange-
wendet. Eine Ummeldung des Bedieners ist in diesem Modus, ohne spezielle Konfigurationseinstellungen,
nicht moglich, da mit Abmelden des myGEZE Visu-Benutzers auch der Windows-Bediener abgemeldet wird.

GEZE] 2
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5.3 Automatische Anmeldung

Fiir einen automatischen Programmstart kénnen Bediener und Passwort im Aufruf ibergeben werden,
dann ist keine Eingabe in den Dialog notwendig und die Meldung wird im Dialog wahrend des Anmelde-
vorgangs angezeigt:

Passwort
Automatische Anmeldung ... Bitte warten

Abb. 20: Automatische Anmeldung

Wahrend des automatischen Anmeldevorgangs kdnnen Bediener und Passwort nicht gedndert werden.
Ist ein falscher Eintrag hinterlegt, wird die Meldung ,Falscher Bediener oder Passwort” angezeigt. Der An-
meldevorgang kann liber die Beenden-Schaltflache oder das Applikationsicon-Kontextmenieintrag (Icon
mit Klick auf rechte Maustaste anwahlen) ,Fenster schlieBen” beendet werden.

Weitere Informationen
Siehe auch Kapitel myGEZE Visu Startup Konfigurations-Tool.

5.4 Programmoberflache

Die Oberflachengestaltung hdngt von individuellen Einstellungen, der Systemkonfiguration, den Benutzer-
einstellungen, Rechten und aktuellen Ereignissen ab. Farbwerte und Symbolik kdnnen individuell ange-
passt sein. myGEZE Visu kann einen oder mehrere Monitore verwenden. Ein Bildschirm ist immer der
Hauptbildschirm mit Steuerelementen und Ansichtsfenster.

Weitere Informationen
Uber die Tastenkombination Strg + F1 lassent sich aktuelles Datum und Uhrzeit anzei-

gen. Uber die Tastenkombination Alt + F1 kann der Login aufgerufen werden.
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5.5 Hauptbildschirm Elemente

Der Hauptbildschirm erganzt den primaren Anzeigebereich. Nachfolgend wird das ,Dashboard”, mit ver-
schiedenen Steuer- und Anwabhlfeldern erklart.
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Abb. 21: Hauptbildschirm mit Anzeige-Bereich

Der Hauptbildschirm ist hier mit der Dashboard-Ansicht ,Standorte”abgebildet. Die Grafik-Kopfzeilen ent-
halten Namen, Ereignisfarbe und Ereignis-Zahler. Grafiken mit Folgebildern enthalten ein Anwahlsymbol
fur Folgegrafiken. Die Zeichnungsanwahl erfolgt durch Anklicken.

Anwahlsymbol fiir Folgegrafiken.

Der Hauptbildschirm hat einen Gibergeordneten Header und eine Anwahlleiste. Der Header ist unterteil in
folgende Bereiche:

OO,
®

el | 5
= ® M W oot W v A Gewerke =g - ‘

Abb. 22: myGEZE Visu Header

System-Menii: An oder Abmelden, Protokolle, Drucken

Vor- und Zuriick-Taste (Bildschirmwechsel)

Auswahl der Basisseite Dashboard, Alarmstapel, Systeme, Datenpunkte oder An-
zeige 1

Gewerke-Auswahl: Alle Gewerke oder ein Gewerk.

LOOOO

Akustik ein- und ausschalten.
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Die Anwahlleiste beinhaltet folgende Mentipunkte:

LTI

Abb. 23: myGEZE Visu Anwahlleiste

Alarmstapel

Alarmbereitung

Standorte
Kameras

Bedienteile

Systeme
Datenpunkte

Anzeige 1

GOEOOEEOO

5.5.1 Bedienung

Alle moglichen Bedien-Komponenten vom Multi -Monitor-Leitstand tber Bedienfelder bis hin zu mobilen
Geraten kdnnen gleichermaBen intuitiv und einfach bedient werden. Uberall macht sich die Ausrichtung
auf Touch-fahige Bedienung positiv bemerkbar. myGEZE Visu unterstiitzt Multitouch-Bedienung, vernach-
lassigt aber nicht die speziellen Vorteile von Maus und Tastatur, z.B. zum fliissigen Schreiben von Berichten,
Kurzel fur Schnellanwahlen oder Filtereingaben. Einfach lasst sich ein myGEZE Visu -Bildschirm mit Touch
zur Verteilung von Informationen auf andere Bildschirme verwenden. myGEZE Visu unterscheidet zwischen
Mausklicks und Touchklicks. So werden mit Touch Grafikausschnitte ignoriert, um den Multitouch-Zoom zu
optimieren.

Um die Touch-Bedienung zu erleichtern, werden Funktionen mit der rechten Maustaste minimiert und
durch automatisch eingeblendete Symbolleisten zuganglich gemacht.

Durchgdngig werden hier fiir gleiche Aktionen identischen Symbole verwendet, auf Grafiken werden diese
halbtransparent tGiberlagernd gezeichnet.
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Abb. 24: myGEZE Visu Ubersicht Bedienung

0,
®
®
®
®
©®
Q)

Alarmstapel dieser Grafik anzeigen.
Ubergeordnete Grafik anzeigen.
Kopfzeile mit Namen und Ereignissymbolen und Farbe Bildschirmwechsel.

Zoomfenster 6ffnen mit Bereich, Schieberegler, Tasten.

Bildschirm-Fensterwahl mit Bildschirmen und Aufteilung Schieberegler, Tas-
ten.

Folgegrafik-Selektion fiir die angezeigte Grafik.

Datenpunkt-Liste der Grafik anzeigen.

Hinweis: Die Symbole der Grafik oder die Selektionen fiir Folgebildschirme etc. er-
scheinen nur, wenn sich der Mauszeiger innerhalb der Grafik befindet.

GEZE] s
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5.5.2 System-Meni

Das System-Men bietet verschiedene Systemfunktionen an. Weitere Systemfunktionen, wie Skripte und
GUI Skripte kdnnen hinzugefiigt werden.

Hinweis: Ndhere Information zur Systemfunktion im Benutzerhandbuch zur Konfigura-
tion. Siehe auch 1.2 Mitgeltende Dokumente.

-

Anmelden —®

7B

Abmelden
Passwort andern —@
@ ~_Ansichten 4
“ Lautsprecher aus —@
@ & Drucken
Druckvorschau... —@
% Konfiguration 4
%% Fernwartung starten—@
@ Hilfe
i Uber myGEZE Visu @

Abb. 25: System-Menii

Anmelden 6ffnet den Anmeldedialog.

Abmelden und Anmeldedialog 6ffnen, Abbruch beendet den myGEZE Visu-
Client.

Passwort andern des angemeldeten Bedieners andern.

Unter Ansichten (im Untermend) lassen sich die Layouts der einzelnen Moni-
tore speichern, 16schen und anzeigen.

Lautsprecher aus schaltet die Akustik des aktuellen Prozesses ab.

Drucken des aktuellen Fensters (Workflow, Grafik, Tabelle)

Druckvorschau fiir das aktuelle Fenster 6ffnen, bietet die Moglichkeit, die
Druckeinstellungen anzupassen

Konfiguration mit Untermenti.

Fernwartung startet die Fernwartungs-Unterstlitzung ,TeamViewer”

Hilfe ruft integrierte Hilfe auf.

Uber myGEZE Visu zeigt Informationen zu myGEZE Visu an. Hier ist die Pro-
duktversion, der angemeldete Bediener und weitere Informationen sichtbar.

OBEEEOEOOHOO®E

5.5.2.1 Anmelden

Mit dieser Funktionsanwahl wird ein Dialog gedffnet, der eine Neu-Anmeldung am System erlaubt. Wird die
Anmeldung abgebrochen oder kann nicht erfolgreich neu angemeldet werden, dann bleibt der bisherige
Bediener angemeldet.

GEZE] 2



myGEZE Visu Client myGEZE Visu

5.5.2.2 Abmelden

Mit dieser Funktionsanwahl wird der aktuell angemeldete Bediener abmeldet und ein Dialog gedffnet, um
eine Neu-Anmeldung am System auszufiihren. Nach erfolgreicher Anmeldung werden die bedienerspezifi-
schen Daten vom Server mit den zugeordneten Berechtigungen geladen. Wird die Anmeldung abgebro-
chen oder kann nicht erfolgreich neu angemeldet werden, ist kein Bediener mehr am Client angemeldet.

5.5.2.3 Passwort andern

Mit dieser Funktionsanwahl wird ein Dialog gedffnet, der es dem aktuell angemeldeten Bediener erlaubt,
sein Passwort zu andern.

@~ Passwort dndern

Altes Passwort | sses

Neues Passwort | sssssssss

Neues Passwort wigderholen  sssssssss

Ok Abbrechen

Abb. 26: Dialog Passwort andern.

Der Bediener muss sein bisheriges, altes Passwort und das neue Passwort wiederholt eingeben. Durch An-
klicken der Schaltflache ,OK” wird das Passwort gedndert. Wurde das alte Passwort nicht korrekt eingege-
ben, erscheint eine Fehlermeldung. Bei nicht Gibereinstimmenden neuen Passwortern, wird die Funktion
nicht ausgefiihrt. Nach korrekter Eingabe wird die Anderung ausgefiihrt und die Meldung ,Passwort erfolg-
reich gedndert” ausgegeben.

Wichtiger Hinweis
Das neue Passwort kann nicht ausgelesen werden. Das gednderte Passwort gut mer-
ken.

ﬂ Hinweis: Autostart-Ablaufe mit hinterlegten Bedienerdaten anpassen.

5.5.2.4 Ansichten

Unter dem Menlpunkt Ansichten lassen sich die Anzeigen des Hauptbildschirms und optional der Multi-
monitoransichten speichern. Welche Layouts und Monitore zur Verwendung stehen kann Gber den
myGEZE Visu-Konfigurations-Client eingestellt werden.

—n Hinweis: : Der Menlpunkt ,Ansichten’ lasst sich auch mit der rechten Maustaste Uber
das Monitorsymbol &ffnen.
Ansichten ), i’ Anzeigefenster |6schen
%o Lautsprecher aus Speichern unter ...
& Drucken Laden D
Druckvorschau... Ldschen b

Abb. 27: Menlipunkt Ansichten

GEZE] sz
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5.5.24.1 Anzeigefenster [6schen

Der Inhalt eines Anzeigefensters kann (iber den Meniipunkt ausgewdhlt und geldscht werden. Durch Ankli-
cken der Monitoraufteilung, lassen sich die einzelnen Positionen I6schen. Der Inhalt dieser Postition wird
entfernt.

X

Anzeigefenster 16schen

L4 -

Abb. 28: Menlpunkt Anzeigefenster [6schen

55.24.2 Speichern unter
In der Anwabhlleiste unter Anzeige 1 (optional Multimonitor) lasst sich das Layout einrichten. Das eingerich-
tet Layout kann tiber den Menlipunkt Speichern unter gesspeichert werden.

b
= X

MNarne: Topgrafik
Sichtbar fur: '@ Mich Alle Benutzer

Als Standard Layout festlegen

W

Ck Abbrechen

Abb. 29: Menlipunkt Speichern unter

Name Eindeutiger Name

Sichtbar fir

Die Ansicht wird nur fiir den gerade angemeldeten Benut-
zer gespeichert und zur Auswahl angezeigt.

Die Ansicht wird fiir alle Benutzer gespeichert und zur
Auswahl angezeigt.

Mich

Alle Benutzer

Als Standard Layout
festlegen
Die Ansicht wird als Standard festgelegt und ist automa-

Aktiviert tisch beim Anmelden ausgewahlt.

Nicht aktiviert Die Ansicht wird einfach gespeichert.

GEZE] ss
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Im Mulitmonitorbetrieb werden die zusatzlichen Monitore im Dialog angezeigt und kdnnen mitgespeichert
werden. Durch Anklicken der Monitoraufteilung lassen sich auch nur einzelne Positionen speichern.

Ab einer Monitoraufteilung von zwei, kdnnen einzelne Anzeigen, durch einen Doppelklick auf den Header,
vergroBert und wieder verkleinert werden.

55.243 Laden
Gespeicherten Ansichten kdnnen geladen werden.

Anzeigefenster lGschen

% Lautsprecher aus Speichern unter ...
& Drucken Laden S b Monitor Gebiude A
Druckvorschau... Loschen D Ubersicht *

Abb. 30: Menlipunkt Laden

55244 Loschen
Gespeicherten Ansichten kdnnen geldscht werden.

Anzeigefenster |6schen ‘

%o Lautsprecher aus Speichern unter ...

&= Drucken Laden Monitor Gebdude A

Druckvorschau... m Ubersicht *

Abb. 31: Menlipunkt Loschen

5.5.2.5 Lautsprecheraus

Hat die selbe Funktion wie die Schaltflaiche im Header (siehe 5.5 Hauptbildschirm Elemente). Die aktuelle
Klangausgabe wird abgebrochen.

Geht eine neue Meldung ein, wird der zugeordnete Klang ausgegeben. Kldnge kdnnen sich Gberlagern, z.B.
unterschiedlichen Meldungen individuell zugeordnete Kldange.

5.5.2.6 Drucken

Der aktuelle Inhalt des Programm-Hauptfensters wird an den zugeordneten Standarddrucker gesendet.
myGEZE Visu setzt die Druckausrichtung automatisch. Diese ist abhadngig von der Fensterausrichtung. Ent-
hélt das Programm-Hauptfenster mehrere Teilfenster, bspw. bei der Darstellung eines Workflows mit Text-
bereich und Grafiken, wird jedes Teilfenster auf eine eigene Seite gedruckt. Die einzelnen Seiten erhalten
eine Kopfzeile mit Angabe des Drucknamens, sowie eine Fuf3zeile mit Angabe des Druckdatums und des
angemeldeten Bedienernamens.

5.5.2.7 Konfiguration

Unter dem Systemmeniipunkt Konfiguration befinden sich folgende Untermeniipunkte:

Anmelden

Abmelden

* Passwort andern

[ Ansichten ’

%o Lautsprecher aus

& Drucken
Druckvorschau...

¥ Konfiguration * | B System Report

Fis
%% Fernwartung starten = Workflow Report

® Hilfe -
. &' Server Log
i Uber myGEZE Visu ™

¥ Startup Konfigurations-Tool

Dump Nachrichten

Abb. 32: Menlipunkt Konfiguration
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55271 System Report

Zeigt den System Report mit Protokoll-Eintragungen an. Der Inhalt der Tabelle ist Giber Parameter ein-
schrankbar. Durch Anklicken von ,Aktualisieren” werden entsprechende Satze in der Datenbank gesucht. Ist
kein Suchparameter eingetragen, werden alle verfligbaren Satze angezeigt.

Herkunft mit Vorbelegungen wie Client, Server, Konfiguration oder

Kategorie individuelle Werte.

Aufgaben wie Start, Ende, Steuerung, Simulation, ... oder individu-
Aufgabe

elle Werte.

Enthaltener Begriff im Feld Details, mit angewahlten ,Like” werden
Suchbegriff Satze geladen, die den angegebenen Parameter enthalten. Ohne

den Haken missen die Parameter exakt der Vorgabe entsprechen.
Von/bis Zeitfenster von/bis der Meldungseintrage

Mit der Meldung verkniipfter Benutzername oder Server, fiir Ein-
Benutzername . .

trdge, die vom System erzeugt werden.
Event ID Automatisch vom System generierte Event ID, die bei Entstehung

des Events erzeugt wird.

Automatisch vom System generierte Instanz ID, die aus Aktionen
Instanz ID der jeweiligen Event ID automatisch generiert wird. Beispiel: Star-
ten eines Workflows aus einem Ereignis (Event).

Der System Report enthalt die Protokoll-Eintrdge chronologisch absteigend sortiert. Die neueste Meldung
steht oben. Die Ausgabe kann nach Spalten sortiert, gefiltert und Eintrage zum Kopieren markiert werden.
Uber die Drucker-Vorschau-Taste (2) oder Schnelldruck-Taste (1) kann die gewihlte Liste gedruckt oder
exportiert werden. Die Schnelldruck-Taste wirkt wie die beschriebene Druckvorschau.

STRG-F blendet ein Suchfeld ein. Dessen Wert wird Uber alle Tabellen gesucht. Das Feld ,Suchbegriff” sucht
nur in der Spalte ,Details”.

2
%
[
[Z
[

"

W
w
[
[Z
%
W
W
W

st
asterServer & 0137 Gencker Jstenoun Simuletion Muster_KompertKom bination. CAN gestort=/nakiv, ParametznSimulated=tiue

Abb. 33: Beispiel System Report

@ Schnelldruck-Taste

@ Drucker-Vorschau-Taste

@ Aktualisieren
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55272 Workflow Report

Zeigt den Workflow Report an. Er enthélt Eintrdge zu fertig abgearbeiteten Workflows (der Workflow muss
abgeschlossen sein). Der Inhalt der Tabelle ist Gber Parameter eingeschrankbar. Durch Anklicken von ,Aktu-
alisieren” werden entsprechende Satze in der Datenbank gesucht. Ist kein Suchparameter eingetragen, wer-

den alle verfligbaren Satze angezeigt.

Datenpunkt
Alarmgrund
Workflow
EventID

Prioritat

Ereigniszeit-
punkt

Startzeit
Quittiert

Abgeschlossen

Bestimmter Datenpunkt, der Uber einen Auswahldialog aus der
Liste der verfligbaren Datenpunkte gewdhlt wird oder kein Eintrag.
Alarmgrund, der aus der Liste der verfliigbaren Datenpunkte ge-
wahlt wird oder kein Eintrag.

Name des Workflows, der aus der Liste der verfligbaren Workflows
gewadhlt wird oder kein Eintrag.

Automatisch vom System generierte Event ID, die bei Entstehung
des Events erzeugt wird.

Prioritdat der Meldung am Bearbeitungsende von / bis
Ereigniszeitpunkt der Meldung von / bis

Startzeit der Bearbeitung auf einem Client von / bis
Zeitpunkt von /bis

Zeitpunkt von /bis

Der Workflow Report enthélt die Workflow-Eintrdge chronologisch absteigend sortiert. Die neueste Mel-
dung steht oben. Die Ausgabe kann nach Spalten sortiert, gefiltert und Eintrage zum Kopieren markiert

werden.

Uber die Drucker-Vorschau-Taste (2) oder Schnelldruck-Taste (1) kann die gewihlte Liste gedruckt oder ex-
portiert werden. Die Schnelldruck-Taste wirkt wie die beschriebene Druckvorschau.
STRG-F blendet ein Suchfeld ein. Dessen Wert wird tiber alle Tabellen gesucht. Das Feld ,Suchbegriff” sucht

nur in der Spalte ,Details”.

D‘ Worlflow Repart

Workflow ~ Workflow Info

Beschreibung

Datenpunkt
Alarmgrund
Worlflow
Event ID

Prioritat von bis

Aktualisieren

Prioritat

(=2}

3

5000 14:29:40 26.01.24
4500 | 14:29:30 26.01.24
1000 | 14:29:25 26.01.24

=

ez

5000 | 14:14:26 26.01.24

2]

4500 | 14:14:08 26.01.24
1000 | 14:00:11 26.01.24

1000 | 140010 260124

2]

;|

Anzahl=221

Ereigniszeitpunkt = | Beginn Bearbeitung Quittiert

- o X
- Ereigniszeitpunkt von 7 bis El
- Beginn Bearbeitung von El bis E
- Quittiert von B bis ]
Abgeschlossen von B bis ]
& &
Abgeschlossen Standort System =
myGEZE Haus Muster_Komplett -
myGEZE Haus Muster_Kemplett
myGEZE Haus Muster_Komplett
myGEZE Haus Muster_Komplett

Muster_Kemplett

Muster_Kemplett

[ TS

Abb. 34: Beispiel Workflow Report

Durch Aufklappen eines Workflow-Eintrags Uber ,+“ werden die einzelnen Protokoll-Eintrdge zum Work-

flow sichtbar.
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55.2.7.3 Startup Konfigurations-Tool

Erforderliche und optionale Parameter kénnen hier eingestellt werden.

55274 Server-Log anzeigen

Diese Funktion zeigt das Server-Log-Fenster mit Systemmeldungen an. Der Inhalt des Server-Logs hdngt
von den Loglevel-Einstellungen der einzelnen Treiber ab. Standard ist die Ausgabe von Meldungen des Ni-
veaus ,Error”. Das Fenster enthilt die Server-Log-Eintréage chronologisch absteigend sortiert. Die neueste
Meldung steht oben. Die Ausgabe kann nach Spalten sortiert, gefiltert und Eintrage zum Kopieren markiert
werden.

STRG-F blendet ein Suchfeld ein. Dessen Wert wird Giber alle Tabellen gesucht. Die Suche lauft tiber alle Ta-
bellenspalten. Mehrere eingegebene Begriffe fiihren zur Suche nach jedem einzelnen Begriff. Soll ein Be-
griff mit Trennzeichen gesucht werden, den Begriff in Anflihrungszeichen setzen. Die Tabelle zeigt nur Zei-
len an, die den eingegebenen Begriff enthalten. Die Schaltflache ,SchlieBen” entfernt das Suchfeld und die
Suche.

Uber der Tabelle befinden sich folgende Schaltflichen:
» Neuladen: Der Inhalt der Liste wird bei neuen Eintrdgen automatisch aktualisiert. Ohne Anwahl
wird die Liste nicht aktualisiert.
» Neuen Eintrag wahlen: Der neueste Tabelleneintrag wird automatisch selektiert.
» Leeren: |eert die Tabelle.

IE] Server Log - o X
v Neu laden | Neuen Eintrag wahlen leeren

Ziehen Sie eine Spalteniberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren Q
Zeitstempel ~ Niveau Thread | Protokoll Meldung
26.01.2024 14:00:07.548 Error | BAC... | Driver.d1ebd6fd-e10c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGEz =
26.01.2024 14:00:07.548 Error | BAC... | Driverdlebd6fd-el0c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGEZ
26.01.2024 14:00:07.548 Error  BAC... | Driverdlebd6fd-e10c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGE]
26.01.2024 14:00:07.548 Error | BAC... | Driver.dlebdbfd-e10c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGE:
26.01.2024 14:00:07.548 Error | BAC... | Driver.diebd6fd-e10c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGEZ
26.01.2024 14:00:07.548 Error  BAC... | Driverdlebdbfd-e10c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGE:
26.01.2024 14:00:07.548 Error | BAC... | Driverdlebdbfd-e10c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGEZ
26.01.2024 14:00:07.547 Error | BAC... | Driverdlebd6fd-e10c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGE:
26.01.2024 14:00:07.547 Error | BAC... | Driver.dlebd6fd-e10c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGE:
26.01.2024 14:00:07.547 Error | BAC... | Driverdlebd6fd-el0c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGEZ
26.01.2024 14:00:07.547 Error | BAC... | Driver.dlebd6fd-e10c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGE:
26.01.2024 14:00:07.526 Error | BAC... | Driver.dlebdbfd-e10c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGE: »
4 »

Abb. 35: Beispiel Server-Log-Liste mit gedffneten Suchfenster und Eintragen ERROR
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55275

Dump Nachrichten

Diese Funktion zeigt Dump-Nachrichten-Fenster mit eingehenden Meldungen an. Das Fenster enthalt die

eingehenden Meldungen chronologisch absteigend sortiert. Die neueste Meldung steht oben. Die Ausgabe
kann nach Spalten sortiert, gefiltert und Eintrage zum Kopieren markiert werden.
STRG-F blendet ein Suchfeld ein. Dessen Wert wird Uber alle Tabellen gesucht. Die Suche lauft Gber alle Ta-
bellenspalten. Mehrere eingegebene Begriffe fiihren zur Suche nach jedem einzelnen Begriff. Soll ein Be-

griff mit Trennzeichen gesucht werden, den Begriff in Anflihrungszeichen setzen. Die Tabelle zeigt nur Zei-
len an, die den eingegebenen Begriff enthalten. Die Schaltfliche ,SchlieBen” entfernt das Suchfeld und die

Suche.

Uber der Tabelle befinden sich folgende Schaltfliachen:
» Neu laden: Der Inhalt der Liste wird bei neuen Eintrdgen automatisch aktualisiert. Ohne Anwahl
wird die Liste nicht aktualisiert

» Leeren: leert die Tabelle.

Ei‘ Dump Machrichten

Zeit

26.01.2024 15:12:52.916
26.01.2024 15:12:49.792
26.01.2024 15:12:39.477
26.01.2024 15:12:33.541
26.01.2024 15:12:15.729
26.01.2024 15:12:11.354
26.01.2024 15:11:43.538
26.01.2024 15:11:43.531
26.01.2024 15:11:43.531
26.01.2024 15:11:43.218

-

4

Servernac...
v

R AR S A A ST A SIAS

Typ
DpChangeValue
DpChangeValue
DpChangeValue
DpChangeValue
DpChangeValue
DpChangeValue
DbinsertOrUpdate
DbinsertOrUpdate
DblnsertOrUpdate

DpChangeValue

Abb. 36: Beispiel Dump-Nachrichten-Liste

Obijekt ID
90081213-c00b-40f0-9786-78850bd 4918
90081213-c00b-400-0786-78350bd4e018
7d0313aa-87ac-4823-8d7d-dc40750d2d5a
7d0213aa-87ac-4823-8d7d-dc4075042d5a
£5902279-2023-40a7-a8eb-55352¢5bbf4T
£5902279-2023-40a7-a8eb-55352¢5bbf4T
51d79f6b-5776-4ae5-b57c-8978ac67ddcd
51d79f6b-5776-4ae5-b57c-8978ac67ddcd
51d79f6b-5776-4ae5-b5Tc-8978ac67ddcd
54a28b81-30cd-4fdf-8748-82ce55fabf

MNeu laden

Objekt Name
Automatik
Automatik
MEZ_DM
MBZ_DM

10 _BOX_KNX
10 _BOX_KNX
Workflow
WorkflowData
‘WorkflowSound
DOOR

o X

leeren

MNeuer
T (Ve =~
5:1 (Zy
21 (G
2:2 (A
5:1 (Zy
355 (2

38
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5.5.2.8 Fernwartung starten

Diese Funktion 6ffnet ein Dialogfenster, um eine Remote-Aufschaltung zuzulassen. Diese Remote-Funktion
ist nur moglich, wenn der myGEZE Visu-Rechner einen Fernzugriff zuldsst. Der myGEZE Visu-Rechner muss
vom unterstltzenden Rechner erreicht werden. Ohne Freischaltung kann keine externe Aufschaltung erfol-

gen
Hinweis: Zur Nutzung dieser Funktion muss das myGEZE Visu System Uber einen er-
reichbaren Internetzugang verfligen. Router, ProxyServer, usw. so einstellen, dass eine
Internetverbindung mdéglich ist.
Hinweis: Es ist moglich, dass sich ein Dialogfenster 6ffnet und bestatigt werden muss,
dass die App Anderungen am Gerit durchfiihren darf. Diesen Dialog mit Ja bestitigen.
B myGEZE VisuRe...  — X

Allow Remote Control o

Bitte teilen Sie lhrem Partner die
Verbindungsdaten zu lhrem System mit

Please tell your partner the following data to
connect to your desktop

Your ID

1994 539 756

Password

37mgxaxv

Cancel
W te Wer.com

@ Ready to connect [secure connection)

Abb. 37: Control-Fenster Fernwartung

ID und das Passwort dem Support-Mitarbeiter nennen, damit ein Zugriff auf das System moglich ist. Durch
den Fernzugriff auf den PC kann der Support-Mitarbeiter parallel die Oberflache bedienen und unterstiit-
zen. Damit ein Support-Mitarbeiter unterstiitzen kann, benétigt dieser eine lizenzierte Version der Fernwar-
tungssoftware TeamViewer.

@ TeamViewer X

O %E ¢

» ¥ Verbindungsibersicht

Abb. 38: Statusdialog TeamViewer

Die Verbindung kann jederzeit von beiden Seiten getrennt werden. Wahrend der Sitzung wird ein
Statusdialog angezeigt, der eine Beendigung der Verbindung zuldsst.

Hinweis: Eine Fernwartung kann auch direkt aus dem Konfigurations-Client, Giber das
Systemmeni gestartet werden.

5.5.2.9 Hilfe

Unter Hilfe wird das myGEZE Visu-Handbuch in einem PDF Viewer angezeigt. Das Benutzerhandbuch fin-
det sich auch im Installationsverzeichnis des myGEZE Visu Client (bspw. unter C:\Program Files (x86)\GEZE
GmbH\myGEZE Visu\Client | 209969-xx_BHB_myGEZE-Visu_DE.pdf.
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5.5.2.10 Uber myGEZE Visu

Diese Funktion zeigt eine Ansicht mit Informationen zur installierten myGEZE Visu-Version und den Benut-
zerberechtigungen.

A Uber myGEZE Visu X

GEZE

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stralle 21-29 71229 Leonberg
WEB www.geze.com

Wersion: 2.1.0.10
Benutzerinformationen

Angemeldet als: URI
Benutzergruppe: Admin
Rollen: Admin, Hauptbenutzer, Benutzer, Benutzer ohne Steuerrechte, Showroom 1

Open-Source-Software Ok

Abb. 39: Uber myGEZE Visu

5.5.3 Vor/Zuriick

Mit den Schaltflachen Vor und Zurlick kdnnen die zuletzt betrach-
@ @ teten Seiten wieder aufgerufen werden.

Ermoglicht dem Nutzer, im Anzeigebereich nach hinten zu navigie-

AL ren. Ist keine Seite verfligbar, ist das Symbol ausgegraut.
Vor Ermdglicht dem Nutzer, im Anzeigebereich nach vorne zu navigie-

ren. Ist keine Seite verfligbar, ist das Symbol ausgegraut.

5.5.4 Auswahl an Monitoransichten

Das Auswahl-Meni legt den Inhalt des Anzeigebereichs fest. Die zentrale Ansicht ist das ,Dashboard”, das
Elemente der Monitorauswahl enthlt.

a V' | Lliegenschaften | V'  myGEZE Haus = W/

Abb. 40: Auswahl Monitoransichten

Der Name der aktuellen Auswahl wird hinter dem Auswahlsymbol angegeben.
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5.5.5 Ereigniskachel

Liegt ein anzuzeigender Alarmgrund vor oder steht ein Workflow noch im Alarmstapel, wird die Ereigniska-
chel am linken Bildschirmrand eingeblendet. Die Ereigniskachel wird in der Farbe des Alarmtyps angezeigt
(bspw. Rot bei einem Brandalarm). Sie enthalt Symbol und Namen des Alarmtyps und einen aktuellen Ereig-
niszahler. Dem Alarmtyp folgt die Zdhlersumme aller nachfolgenden Zahler.

Brandalarm
Zustand

Quittiert
Neue Alarme

Abb. 41: Ereigniskachel Beispiel Brandalarm

Im Beispiel (siehe Abbildung) haben zwei Datenpunkte den Zustand mit Alarmtyp Brandalarm. Grund dafir
kénnen verschiedene Alarmgriinde wie automatische Melder und manuelle Melder sein.

Null Meldungen werden aktuell bearbeitet. Eine Meldung ist neu und noch nicht in der Workflowbearbei-
tung quittiert worden.

& Brandalarm Z
Zustand 1 Quittiert 0 Neu 1

Abb. 42: Ereigniskachel Beispiel Brandalarm (kompakt)

Aus Platzgriinden kann die Ereigniskachel auch in einer kompakten Form, ohne Detailzdhler, verwendet
werden.

Enthélt eine Kachel neue, nicht quittierte Meldungen, blinkt das Alarmtypensymbol. Durch Anklicken des
blinkenden Symbols wird ein Fenster mit den Alarmstapel-Eintrdgen des Alarmtyps gedffnet. Die Anzahl
der Stapeleintragszeilen entspricht der Summe der Kachelzihler Quittiert und neue Alarme. Der Alarmsta-
pel erlaubt die Anwahl und Bearbeitung der Stapeleintrage. Unter dem selektierten Stapeleintrag wird eine
Steuerleiste mit den Bearbeitungssymbolen eingeblendet.

OO

Abb. 43: Steuerleiste Stapeleintrag

Report des angewahlten Workflows wird
angezeigt.

Eintrag ansehen.

Eintrag bearbeiten (auch Ubernahme von
anderen).

Eintrag parken mit Anwahl der Parkzeit.
Eintrag quittieren.
Alle angezeigten Eintrége quittieren.

Eintrag I6schen.

GEOEOGEOOE

Alle angezeigten Eintrdge l6schen.

Die Anwahlmaoglichkeiten werden unter Dashboard/Alarmstapel bearbeiten beschrieben.

5.5.6 Gewerke-Filter

Mit dem Gewerke-Filter kann die Symbolik auf Grafiken (des Hauptbildschirms) beeinflusst werden. Die Ge-
werke-Liste wird dynamisch entsprechend des Symbolinhalts der Grafik aufgebaut. In der Liste sind nur Ge-
werke zu sehen, die in der Grafik enthalten sind.
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|A\Ie Gewerke l
Alle Gewerke
& Brand
O @ Einbruch
E‘l Fluchttir
Haustechnik
2] Multimedia [y
’i'\f'ideo

& wWc Notruf
OK Abbrechen _

Abb. 44: Ubersicht Gewerke

Der Bediener kann aus der Liste einen oder mehrere Eintrdge wahlen. Es werden entweder alle Symbole

(= alle Gewerke) oder nur die einem Gewerk (bspw. Brand) zugeordneten Datenpunkte angezeigt.

myGEZE Visu enthalt bei Erstinstallation eine Gewerkeauswahl. Diese Liste kann individuell in der System-
konfiguration angepasst und erweitert werden. Die Verwendung von individuellen Icons ist mdglich.
Jedem Datenpunkt kann in der Konfiguration ein Gewerk zugeordnet werden. Ein Datenpunkt mit zugeord-
netem Gewerk kann an zwei Stellen angezeigt werden:

1. Beider Anwahl des ihm zugeordneten Gewerks.
2. Inder Ubersicht Alle Gewerke.

Ist einem Datenpunkt kein Gewerk zugeordnet, wird sein Symbol nur bei der Einstellung Alle Gewerke an-
gezeigt. Ist einem Gewerk kein Datenpunkt zugeordnet, dann wird das Gewerk hier nicht aufgelistet.

Die Gewerke-Auswahl ist nicht mdglich fiir Anzeigen wahrend der Workflow-Bearbeitung. So wird das Aus-
blenden wichtiger Informationen verhindert.
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5.5.7 Druckvorschau

Diese Funktion zeigt die zu erwartende Druckausgabe. Die Befehlszeile in der Druckvorschau erméglicht
Druckeinstellungen, wie Druckerzuordnung oder Ausgabeziel, individuell vorzunehmen. Bspw. kénnen so
Daten einer Tabelle in Excel exportiert werden.

(5 JE—

B & ae s @aa-a 2B B-=-0
-
Erdeschess 6
g .u
> f
~ 4 #ffjl
2P i D
:).’_L L~ -4‘.» = Q,: : m ‘bf
7 @ »: '

Abb. 45: Druckvorschau Beispiel Grafik

B rre e oo
w8 ae @R ®aq-a @08

Abb. 46: Druckvorschau Beispiel Tabelle
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5.5.7.1 Befehlszeile Druckvorschau

Durch die Befehlszeile Druckvorschau lasst sich die Druckausgabe einstellen.

PO0PPe D¢
[l Ldd

Abb. 47: Befehlszeile Druckvorschau

®EEEOEREEOEEEOOEEOO®O

Offnet eine gespeicherte Druckausgabe im .prnx-Format.

Speichert einer Druckausgabe im .prnx-Format.

Suchen eines Begriffs in der Druckausgabe. Springt bei einer
mehrseitigen Druckausgabe auf die Seite mit dem Suchbegriff.
Schnelldruck auf dem Standarddrucker mit Standardeinstellun-
gen.

Drucker aus der Liste der konfigurierten Drucker wahlen und
Druckereinstellungen anpassen

Seiteneinstellungen: Anpassen der Seiten des Dokuments.

Ausmalle: Den Inhalt des Dokuments auf einen Prozentsatz sei-
ner tatsachlichen GréBe vergroBern oder verkleinern.

Bei mehrseitigen Druckausgaben: Vor und zuriick blattern oder
an den Anfang bzw. an das Ende springen.

Zeigt den Navigationsbereich an, in dem man nach bestimmten
Begriffen suchen und durch das Dokument navigieren kann.

Druckausgabebereichsfenster vergréBern/verkleinern.

Seitenanzeige

Ermaoglicht kontinuierlichen Bildlauf zwischen den Seiten, in ei-
ner ein- oder zweiseitigen Ansicht.

Offnen einer Miniaturansicht, tiber die man durch das Dokument
navigieren kann.

Dokument exportieren. Format liber das Kontextmenul wahlen.

Dokument als E-Mail versenden. Format iber das Kontextmenu
wahlen. AnschlieBend folgen Dialoge zum Setzen der erforderli-
chen Werte wie Dateiname, Pfad und Adresse.

Wasserzeichen einflgen.

I

B-=-7
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5.5.8 Anzeigebereich

Im Anzeigebereich werden individuell wahlbare Inhalte wie Grafiken, Tabellen oder Workflows dargestellt.
Standardansicht ist das Dashboard. Ereigniskacheln beeinfluss den Inhalt des Anzeigebereich. Anzeigen

lassen sich Gber mehrere Wege erreichen.

Beispiele fuir Darstellungen im Anzeigebereich:

[ mycezevin

= @ “ Alle Gewerke -
NI T— - Spere | Bl ovemne B vortonrion Bjicsen [Janeser

- o x

108
s EEZD

g
) Zustand | Steverung  §¥ Standorte 3 System Report | [ Workiow Report
Eigenschaften Wert Aktualisieren & e
Tartyp. Schiebetar 1 Fiagel Report ID SequenziD | Zeitstempel ~ [ Benutzemame. Kategorie Aufgabe Beschreibung
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Fluchttar-Alarm / Fluchttor Sabotage
Rettungswegsystem (TZ320 1)

System.
ort
Ausiosezustand / aktueil A
KalerJorgen 3 Pstengeas com -
Dokument ofinen
£ handelt sich hier ciner =

Bite folgende Massnahmen ergreifen:

Facility Management verstindigen
- Kamerasystem beachten

Das System versendet automatisch eine E-Mall an: myGEZE-Service @gers com

Ursache: .
Verursacher
Anmerkung:

Abb. 49: Meldungsbearbeitung
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5.5.9 Multi-Monitor-Anzeige

«
== bt Bl B ar | N Bl Feweras : ki TN

B P Ao s e Pt B [t

GEZE

=
Abb. 50: Multi-Monitor-Anzeige

myGEZE Visu kann im Multi-Monitor-Modus betrieben werden. StandardmaBig verwendet myGEZE Visu
alle am Client-PC verfligbaren Monitore. Ein Monitor zeigt den Hauptbildschirm mit der Hauptanzeige und
den Hauptsteuerwerkzeuge. Alle weiteren Monitore sind Nebenbildschirme, deren Fensteraufteilung und
Fensterinhalte individuell vordefiniert und nach den aktuellen Bediirfnissen angepasst werden kénnen.
Die Schaltflache zum Einstellen der Monitorbelegung wird nur im Multi-Monitor-Modus halbtransparent
links unten auf Grafiken und Grafik-Vorschaubildern (beim Uberfahren mit der Maus) eingeblendet.
Anklicken der Schaltflache mit linker Maustaste 6ffnet ein Dialogfenster zur Monitor- und Fensteranwahl.
Anklicken der Schaltflache mit rechter Maustaste 6ffnet ein Dialogfenster zur Bearbeitung der Ansichten,
siehe Kapitel Ansichten.

X
Liegenschaften

L4 MK -

Abb. 51: Dialogfenster Einstellung der Ansichten

Durch Anklicken des gewlinschten Fensterbereichs wird die Position des aktuellen Bildes gewdhlt. Im Bei-
spiel wird auf Monitor 2 das Fenster links oben gewahlt.

Im Beispiel ist die Fensteranwabhl fiir 2 Monitore dargestellt, rechts der Hauptmonitor mit einem Anzeige-
fenster, links ein Nebenmonitor mit einer 4er-Aufteilung, mit 4 gleich groBBen Fenstern. Die Kopfzeile ent-
hélt den Namen des gewdhlten Layouts. Durch Anklicken dieser Zeile kann die Fensteraufteilung umge-

stellt werden.
Der Hauptbildschirm ist nicht individuell unterteilbar, daher ist dort auch kein Anwahldreieck enthalten
(Kopfzeile im rechten Halbfenster). StandardmaBig werden die Aufteilungen angezeigt.

No

L1

L1.5
L7
;L9 .
(L1_12 |
[L16 |
Abb. 52: Auswahl Fensteraufteilung
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NO Bildschirm ohne Darstellung schalten.

L1 grof3es Fenster

L4 Aufteilung in 4 gleich groBe Fenster

L1_5 Aufteilung in groBBeres links oben und 5 kleinere Fenster
L1_7 Aufteilung in gréBeres links oben und 7 kleinere Fenster
L9 Aufteilung in 9 gleich grof3e Fenster

L1_12  Aufteilung in groBeres mittig umrahmt von 12 Fenstern

L16 Aufteilung in 16 gleich grof3e Fenster

Die Anzahl der einstellbaren Monitore hangt von den verfiigbaren Monitoren und der Maximalzahl genutz-
ter Monitore ab.

In der Client-Startverkniipfung lassen sich fiir den Multi-Monitor-Modus die Position des Hauptbildschirms
und die Maximalanzahl verwendeter Monitore festlegen:

M xx = Nummer des Hauptbildschirms mit Dashboard-Ansicht ab Wert 0
maxAMyy = Anzahl der maximal genutzten, zusétzlichen Monitore,
Bspw. vier Monitore angeschlossen, nur zwei verwendet: -maxAM 1

Hinweis: Ndhere Information zu den Startverkniipfungen im Kapitel myGEZE Visu Star-
tup Konfigurations-Tool.

Sind weitere myGEZE Visu -Clientstationen mit steuerbarer Anzeige verfligbar, kann deren Fensterlayout
und Inhalt Gber weitere Fensterabbilder gesteuert werden.

Hinweis: Der Multi-Monitor-Modus ist eine lizenzierte Funktion und steht nur bei ent-
sprechender Systemlizenz zur Verfligung.

5.5.10 Vollbildschirm-Anzeige

Die Vollbildschirmanzeige stellt das Programm im Vollbild dar, damit entféllt die Kopfzeile mit Programm-
namen, Sprachversion, Minimier-, Verkleinerungs- und SchlieBen-Taste. Das Programm nimmt den gesam-
ten Bildschirm ein.

Hinweis: Ndhere Information zu den Startverkniipfungen im Kapitel myGEZE Visu Star-
tup Konfigurations-Tool.
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5.6 Dashboard

Das Dashboard ist die Grund- und Ruheansicht des Systems. Sie erscheint, wenn keine Alarme bearbeitet
werden oder spezielle Ansichten gewahlt wurden.

Ihr Inhalt ist zustandsabhéngig. Stehen keine Ereignisse an, ist die Kachel-Ereignisleiste bspw. leer. In der
Dashboardansichtsleiste werden nur die Anwahlsymbole aktiviert, die gerade zugehdrige Inhalte anbieten
konnen.

Die Dashboard-Seite ist unterteilt in

» Kopfbereich mit Steuerleiste und Anwabhlleiste,

» Ereignisbereich

» Anzeigebereich
Dabei ist der Inhalt des Anzeigebereichs abhdngig von der Anwahl im Ereignisbereich. Bei Anwahl des Er-
eignisses Brandalarm, werden im Anzeigebereich nur Datenpunkte oder Grafiken mit enthaltenen Branda-
larmen angezeigt. Ist kein Ereignis gewahlt, werden alle Informationen angezeigt.

5.6.1 Dashboard Anwahlleiste

In der Anwabhlleiste wird der Inhalt des Dashboard-Anzeigebereichs ausgewabhlt. Es ist immer ein Symbol
selektiert. Dieses wird, abhdngig vom gewahlten Layout, mit einer Linie (wie im folgenden Beispielbild) o-
der Rahmen markiert.

AAlarmsta:e\ @A\armbearbel:ung $¥ Standorte F Kameras Bedienteile % Systeme
Abb. 53: Dashboard Anwahlleiste

—um P
Datenpunkte  |==|' Workflow Report "' Kunden Db\nze\gel

Es kdnnen weitere Anwahlleistenelemente hinzugefligt werden.
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56.1.1

56.1.1.1

Alarmstapel

Alarmstapel bearbeiten

Die Alarmliste enthalt alle zu bearbeitenden Workflows mit Auslésezeit, Prioritat, Ereignis, Status und aktu-

ellen Bediener.

Die Alarmliste ist nach absteigender Prioritdt und innerhalb der Prioritdt, nach absteigender Ereigniszeit
sortiert. Die neuesten Eintrage, mit hochster Prioritat, stehen in der Liste oben. Alle Zeiten werden sekun-
dengenau dargestellt. Neben der Ereigniszeit wird der Bearbeitungsbeginn, die Quittierungszeit und die
letzte Unterbrechungszeit aufgefiihrt.

Die Liste kann Uber die Ereigniskacheln, an der linken Bildschirmkante, Gewerke oder tiber individuelle Fil-
ter eingeschrankt werden. Mit Mandantenoption werden nur die, dem angemeldeten Mandanten zuge-

ordneten, Workflows angezeigt.

[ mycezeviss

ALARM

vioritst v | Ereigniszeitpunkt v | Standort

/7 P Y ¥

1000 | 143047 31,0124

Narmbearbeitung (4 B Sto

5020 141016310124  myGEZE Haus

myGEZE Haus

0 x

1432
Alle Gewerke sotzo  EEZD)

Alarmgrund

Alarmzustand Zustand

B s

Datenpunit

Rettungswegsystem Fluchitir Sabotage Alarm

o | B

[

Muster_Komplett

Automatik Storung

- L ox

nos e
e =EE

uuuuuu -E

Abb. 55: Beispiel Alarmliste mit Gewerkefilter Fluchttiir-Alarm

Den Eintragen wird das zugeordnete Alarmtyp-Symbol vorangestellt, das auslésende Ereignis wird in der
Ereignisfarbe geschrieben (im Beispiel Brand in rot).

Prioritat

Ereigniszeit-
punkt

Standort
System
Datenpunkt
Alarmgrund
Alarmzustand
Zustand

Bearbeiter

El OBEEOEOLOOGO

Alarmtyp-Symbol mit Hintergrund in Alarmfarbe.

Status mit Symbolen fiir in Arbeit, geparkt oder quittiert. Die Symbole
werden auch in Kombination angezeigt.

Ereignisprioritat, je hoher der Wert, desto wichtiger ist die Meldung.

Datum und Zeit des Meldungseingangs am System im Format
TT.MM.JJJJ hh:mm:ss . z. B. 14.05.2013 17:54:43

Ort der Meldung, wenn eine Standortgrafik zugeordnet ist
Gerdt, mit dem der Datenpunkt verbunden ist, z.B. Alarmzentrale
Name des Datenpunkts

Name des Alarmgrunds in Farbe des Alarmtyps

auslosender Zustand

aktueller Wert des auslésenden Alarmzustands

Bearbeitender-Name bei Prozessen, die gerade in Bearbeitung sind

49
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Stapeleintrag bearbeiten
Jede Ereignisbearbeitung per Workflow wird in die Stapelliste eingetragen. Je nach Einstellung werden
Alarmablaufe automatisch gestartet oder miissen manuell aus der Alarmliste aufgerufen werden. Die Sta-
pelliste erlaubt auch den manuellen Wechsel, des zu bearbeitenden Ereignisablaufs. Der Inhalt der darge-
stellten Ereignisliste kann Uber verschiedene Wege gefiltert werden:

» Uber die Gewerkeauswahl

» Uber die Ereigniskachel
In der Ereignisliste ist immer ein Eintrag selektiert. Der selektierte Eintrag ist farblich markiert. Fiir den selek-
tierten Eintrag werden folgende Schaltflachen des Kontextmenis eingeblendet:

Erigrisasitpunkt Beginn Beartaitung
147015310172 141036 310124

Information

Anzeigen

Bearbeiten

Parken

Quittieren/alle quittieren

Léschen/alle 16schen
Information

Eﬁ Report Parameter System Datenpunkt

Abb. 56: Stapeleintrag Information

Report Aktuelle Reporteintrage zum Workflow;
Parameter Gesetzte Parameter zu dem Datenpunkt; z.B. Simulation
System Betroffene Systemibersicht zum Workflow;

Datenpunkt Eigenschaften des betroffenen Datenpunkts zum Workflow (Kapitel Datenpunkte).

Anzeigen

Der Alarmablauf wird anzeigt. Eine Bearbeitung ist nicht méglich. Wird der Eintrag gerade von einem ande-
ren Bediener bearbeitet, ist der Name des Bearbeitenden in einer Schaltfliche Giber dem Workflow einge-
blendet. Wird der Eintrag von keinem anderen Bediener bearbeitet, kann iber die Schaltfliche Bearbeiten
in die Bearbeitung gewechselt werden.

Bearbeiten

Der Alarmablauf wird bearbeitet. Wird der Eintrag gerade von einem anderen Bediener bearbeitet, ist die
Bearbeitung des Stapeleintrags nicht moglich. Der Stapeleintrag wird nur angezeigt.

GEZE] s
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Parken

Der Alarmablauf wird fiir eine bestimmte Zeit geparkt. Die Bearbeitung wird unterbrochen, bis die Parkzeit
abgelaufen ist. Nach Anwahl der Funktion Parken, muss die Parkzeit gesetzt werden. In einem Meni wer-
den die Zeiten 10 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten, 5 Stunden, 10 Stunden oder benutzerdefiniert angebo-
ten. Bei Anwahl Benutzerdefiniert muss der Endzeitpunkt des Parkens angegeben werden. Abhdngig von
Benutzerrechten, stehen verschiedene Alarmunterdriickungen zur Verfligung Kapitel Berechtigungen,
Rechte Liste).

Quittieren

Der Alarmablauf wird in den Status quittiert gesetzt. Der Quittiert-Zeitstempel wird in der Stapel-Kon-
textzeile angezeigt. Der Status quittiert die Bearbeitung. Das Beenden der Ereignisbearbeitung beeinflusst
die Ausfiihrung bestimmter Aktionen im Workflow, die durch Quittieren bspw. gestartet oder beendet wer-
den.

Alle quittieren

Alle sichtbaren Alarmablaufe werden in den Status quittiert gesetzt.

Loschen

Der Alarmablauf wird aus dem Stapel geléscht. Um diese Funktion anwahlen zu kdnnen, muss der Bediener
die Berechtigung dazu besitzen.

Alle 16schen

Alle sichtbaren Alarmablaufe aus dem Stapel [6schen (z. B. alle Brandalarme). Um diese Funktion anwahlen
zu kdnnen, muss der Bediener die Berechtigung dazu besitzen.

Werden bestimmte Aktionen ausgefiihrt, wird in der Kontextzeile, der jeweilige Zeitstempel eingetragen:

Startzeit Zeit, wenn Bearbeitung des Alarmablaufs begonnen hat.
Quittiert Datum/Uhrzeit der Meldungsquittierung.
Pause Zeitpunkt, wenn Pausenzustand beendet wird.

Abgeschlossen  Zeitpunkt, wenn Bearbeitung des Alarmablaufs abgeschlossen ist.

Der Ereignis-Workflow enthalt individuelle Texte, Anweisungen und Steuerungselemente. Die Bearbeitung
hangt wesentlich von der Workflowgestaltung ab. Im einfachsten Fall besteht der Workflow aus einem Hin-
weistext, der bspw. in MS Word geschrieben wurde. Ein Workflow kann aber auch eine komplexe Abhand-
lung enthalten, die durch Benutzereingaben und verschiedenen Umgebungsparametern, Berechtigungen,
Zeiten und parallelen Ereignissen oder Zustdanden gesteuert wird.

Der Start eines Workflows erfolgt im Normalfall ereignisbezogen; geht eine Alarmmeldung ein, die mit ei-
nem Workflow verbunden ist, wird der Workflow automatisch gestartet. Liegen bereits andere Meldungen
zur Bearbeitung vor, wird die Bearbeitungsreihenfolge durch Prioritat und zeitlichen Eingang gesteuert.

An Mehrplatzsystemen muss die Meldung zundchst an einem Arbeitsplatz zur Bearbeitung Gibbernommen
werden; GUber dem Workflow erscheint eine Schaltfliche Bearbeitung und die Workflowflache ist grau aus-
geblendet. Nach Anwabhl startet die Bearbeitung und an den anderen Stationen verschwindet die Meldung
aus der Anzeige.

Hat der Bediener die Berechtigung zum individuellen Start eines Workflows, kann er einen Eintrag aus der
Alarmliste auswdhlen und den verbundenen Workflow bearbeiten.

Nach Abarbeiten des Workflows, ist es von verschiedenen Parametern abhangig, wann der Workflow aus
der Alarmliste entfernt wird:

Beenden nach Quittieren Der Bediener hat die Meldung quittiert

Das Ereignis wird nur dann entfernt, wenn das
Beenden nach Riickstellen  auslésende Kriterium nicht mehr ansteht. Bspw. der
Alarm am auslosenden Gerat zuriickgestellt ist.
Am Ende des Workflows wird der Eintrag aus der

W e Alarmliste entfernt



myGEZE Visu Client myGEZE Visu

56.1.1.2 Sortieren

Die Sortierung der Liste erfolgt nach absteigender Prioritat kombiniert mit aufsteigendem Ereigniszeit-
punkt. Durch Anklicken eines Spaltenkopfes erfolgt die Sortierung nach der gewahlten Spalte. Nochmaliges
Anklicken dreht die Sortierrichtung um. Die Sortierrichtung wird durch Dreiecke rechts im Spaltenkopf an-
gezeigt.

- aufsteigend, kleinster Wert/altester Wert oben

- absteigend, grof3ter Wert/ neuester Wert oben
Hinweis: Soll nach mehreren Spalten sortiert werden, bei der Anwahl der weiteren
Spalten die Shift-Taste driicken.

Prioritdt « | Ercigniszeitpunkt « | Standort o
Abb. 57: Beispiel Spalten sortieren

Im Beispiel ist nach aufsteigender Prioritat (1. Kriterium) und dann bei gleicher Prioritdt nach aufsteigenden
Ereigniszeitpunkt und Standort sortiert.

5.6.1.1.3 Suche

31.01 [ <154

Prioritdt « | Ereigniszeitpunkt + | Standort

..| 5020 | 14:10:16 ejfgl >4 myGEZE Haus
0

3000 | 14:56:53 31.01.24

1000 | 14:30:47 31.01.24 | myGEZE Haus
E 200 14:56:58 31.01.24
0 14:57:44 31.01.24

Die Liste kann nach Eintrdgen durchsucht werden. Der Dialog zur Eingabe des Suchbegriffs, wird durch die
Tastenkombination Strg + F gedffnet. Im Suchfeld kdnnen ein oder mehrere Begriffe, getrennt durch Leer-
zeichen, eingegeben werden.

Im Beispiel wird nach dem Datum 31.01. gesucht und entsprechend alle Ergebnisse angezeigt. Soll ein Be-
griff mit Leerzeichen gesucht werden, ist der Begriff in An- und Abfiihrung zu schreiben. Bspw. “myGEZE
Haus”. Uber das Kreuz wird das Suchfeld geleert.

Durch SchlieBen wird das Suchfenster geschlossen und es werden wieder alle Tabelleneintrdge angezeigt.
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5.6.1.2 Alarmbearbeitung

Diese Ansicht dient zur Anzeige von Workflows. Diese Anwabhlleiste ist fest konfiguriert und kann nicht ein-
oder ausgeblendet werden.

- g X
1501

Alle Gewerke . o EEEE

iy GEZE Haus

Fluchttir-Alarm / Fluchttar Sabotage

Rettungswegsystem (TZ320 1)

System Muster_Kompiett

Ort myGEZE Haus

Auslosezustand / aktuell.  Freischaliung Alam Aarm

hame - Fosiion Teieton [ Eai
Keller Jargen Gize Jiesler@geze.com

Es handelt sich hier um eine Freischaltung an einem Fluchtwegssystem.
Bitta folgends Massnahman srgraifen:

- Facility Management verstindigen
- Kamerasystem beachten

Das System versendet automatisch eine E-Mail an: myGEZE-Service@geze.com . = 1:} L‘.‘J’”- =
[ ll‘ > l‘_ (r ‘? =
r N <
= S A A (7
Ursache B ) i a@\ﬂi&
= s ' s L an g,
:Elursak(her. xl‘-ld’éc‘:ﬁ' - 5.‘3;;"‘*&4%‘”‘ ; (=]
nmerkung: F > - ¥ el
9 n > B . “|

Abb. 58: Alarmbearbeitung
5.6.1.3 Standorte

Mit Vorschaubildern werden Zeichnungen der Standortiibersicht angezeigt. Ohne Ereignisauswahl enthalt
die Ansicht alle Zeichnungen, die als Bestandteil der Standortiibersicht konfiguriert wurden. Keine Kachel
der Ereignisliste ist selektiert.

AA\armslapE\ ﬁ Standorte F Kameras Bedienteile Systeme
o =

atenpunkte 2‘3 Workflow Report iii Kunden Eﬁmzelge 1
e

R, Wit
[~ g

o
S

Abb. 59: Standortlbersicht

Durch Selektion einer Ereigniskachel wird die Anzeige auf Zeichnungen reduziert, die zu einem Symbol des
selektierten Alarmtyps fiihrt.

Im Beispiel wurde der Alarmtyp Fliichttiir ausgewahlt. Es wird nur noch die Standortzeichnung aus der An-
sicht Liegenschaft dargestellt, da nur dieser Standort aktuell Datenpunkte mit Fllichttiir-Alarmen enthlt.

Amarmsmpe\ &% sendorte F Kameras Bedienteile Systeme atenpunkte E_ﬂ Workflow Report ii* Kunden DAnze.ge1
a2 == =]

Abb. 60: Standortlibersicht Fluchtttr

Durch erneutes Anklicken der Alarmtyp-Kachel oder Anwabhl einer anderen Kachel wird die Auswahl wieder
aufgehoben.

Sind in der Grafik oder darunterliegenden Detailbildern Datenpunkte mit Ereignissen enthalten, wird im
Kopf der Grafik wird mit einem Balken in der héchstwertigsten Alarmfarbe, der Grafiknamen und Ereignis-
zadhler mit den Alarmtyp-Symbolen dargestellt.

Mit Linksklick auf die Grafik wird diese anzeigebereichsfiillend dargestellt. Die Grafik kann unterhalb, von
weiteren halbtransparenten Symbolen Uberlagert sein:

In Multi-Monitor-Systemen erscheint links unten eine Anwahlflache, um Grafiken auf einem bestimmten
Monitor, in einem bestimmten Fenster ausgeben zu kénnen. Mit Anwahl der Fldche wird ein Dialog geoff-
net, in dem durch Anklicken eines Bereichs, die aktuell ausgewahlte Grafik, im Fenster platziert wird.

Uber die Kopfzeile der Fensterauswahl kann das Seiten-Layout aus vorgegebenen Méglichkeiten gewahlt
werden. Die Fensterauswahl passt sich dem gewahlten Layout an.

GEZE] s



myGEZE Visu Client myGEZE Visu

Beispiele
» Monitor 1, Layout 4 und Monitor 2, Layout 2

X
Standorte

L4 L2 -

ra

W
s
[

Abb. 61: Beispiel Auswahl Monitoraufteilung

Beim Uberfahren des Anwahlbereichs wird das aktuell selektierte Fenster invers eingefarbt. Mit Klick in
die Kopfzeile, die den Namen des aktuellen Layouts enthalt, kann aus einer Auswahlliste ein anderes
Layout gewahlt werden.

Rechts unten kdnnen, abhdngig von den Folgebildern/Inhalten, Anwahlsymbole eingeblendet sein.

Auswahl Kamerabilder einblenden
E Alle Kameraeintrdge der gewahlten Grafik in einem Auswahlfenster wer-
den ufgefiihrt.

Bedienteilauswahl einblenden
Alle Bedienteil-Folgegrafiken in einem Auswahlfenster werden aufgefiihrt.

Datenpunkte in Grafik als Liste anzeigen

Alle Datenpunkte der Grafik werden in einer Tabelle auf dem Hauptbild-
schirm angezeigt.

Folgende Grafiken/Detailzeichnungen/Bildausschnitte

Alle Folgegrafiken der ndchsten Ebene in einem Auswabhlfenster werden
aufgefihrt.

Ist fir eine Anwahl keine Grafik enthalten, wird kein entsprechendes Anwahlsymbol eingeblendet. Die sel-
ben Symbole werden unter einem Zeichnungsfenster mittig eingeblendet.

5.6.1.4 Kameras

Diese Ansicht zeigt mit Vorschaubildern alle, als Kameras definierten, Grafiken an. Das Vorschaubild ist
keine Liveansicht der Kamera, sondern ein hinterlegtes Bild. Um auf der Kamera-Seite zu erscheinen, muss
der Name der Zeichnung mit ,Kamera” beginnen. Siehe Abb. 63: Live-Videobildanzeige als Beispiel.

Abb. 62: Vorschaubild Kameras

Kopf der Grafik wird mit einem Balken in der hochstwertigsten Alarmfarbe, der Grafiknamen und Ereignis-
zadhler mit den Alarmtyp-Symbolen dargestellt.

Mit Linksklick auf die Vorschaugrafik, wird die Live-Videobildanzeige bereichsfiillend dargestellt.

GEZE 2
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Abb. 63: Live-Videobildanzeige
5.6.1.5 Bedienteile

Diese Ansicht zeigt mit Vorschaubildern alle, als Bedienteil definierten, Grafiken an. Das Vorschaubild ent-
halt die Grafik ohne integrierte Symbole. Um auf der Bedienteile-Seite zu erscheinen, muss fiir die Zeich-
nung, in der Systemkonfiguration, das Markierungsfeld Bedienpanel aktiviert sein.

Hinweis: Nahere Information zur Systemkonfiguration im Benutzerhandbuch zur Kon-
figuration. Siehe auch 1.2 Mitgeltende Dokumente.

F swore Pnens | (Woenme| Esere Elfovme B wntontror Wi [Joveser

Abb. 64: Vorschaubild Bedienteile
Durch die Anwahl mit der linken Maustaste wird das entsprechende Bedienteil gedffnet.

Ao i B [Wowiose Eypere Towrome EF vorsoraon Bt [ Jamoet
~N

Bedienteil Rettungswegsysteme

Kl K
Kl K
Kl K
Kl Kl
Kl K

2 3 2 3 3
2 2 2 3 3
2 2 2 3 3

Abb. 65: Ansicht Bedienteil
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5.6.1.6 Systeme

Diese Ansicht enthdlt alle angebundenen Gerate/Systeme. Die Anzahl der Datenpunkte und die enthalte-
nen Alarme werden aufgefiihrt. Die Alarme sind nach der Spalte Prioritat gefiltert.
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Abb. 66: Angebundenen Gerate und Systeme

Durch Anklicken einer Alarmkachel wird nur noch das dazugehérende System in der Tabelle

angezeigt.

Durch Anwéhlen des Pluszeichens eines Eintrags, erscheint die detaillierte Anzeige dieses Datenpunktes

(Kapitel Datenpunkte).
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Abb. 67: Angebundenen Gerate und Systeme mit detailliertem Datenpunkt
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5.6.1.7 Datenpunkte

In Tabellenform werden alle Datenpunkte angezeigt. Die Alarme sind nach der Spalte Prioritat gefiltert.
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Abb. 68: Datenpunkte

Wird eine Ereigniskachel angewahlt, werden Eintrage mit Ereignissen angezeigt.

Tabellenspalten
N e

Name Sprechender und eindeutiger Name des Mandanten;

Prioritat Ereignisprioritat, je hoher, desto wichtiger ist die Meldung;

Steuern Steuerung des ausgewdhlten Datenpunkts und Anzeige des System-

und Workflowreports;

Beschreibung Beschreibung wie Funktion, Eigenschaften, Besonderheiten;

Typ Datenpunkttyp, der die Struktur des Datenpunkts festlegt;

System zu welchem Gerat der Datenpunkt gehort;

Eigenschaft 0 (bis 9) Name des 1. Zustands und aktuell anstehender Wert (bis 10. Zustand);
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Durch Anklicken des ,+-Zeichens am Zeilenanfang, konnen Eigenschaften des selektierten Datenpunkts
dargestellt werden.

Die Reiter tiber der linken Tabelle bietet folgende Funktionsauswabhl:
Der Reiter Uber der rechten Tabelle bietet folgende Funktionsauswahl:

Aktuelle Zustédnde des Datenpunkts. Jede Zustands-Zeile wird mit

AT EIC der zugehorigen Kennfarbe und Symbolik versehen.

Steuerung Fiir den Bediener berechtigte Steuerfunktionen werden angeboten.
Das Steuersymbol bietet identische Mdglichkeiten.
Zeichnungen, die das selektierte Symbol enthalten werden als Ka-
cheln aufgelistet und kénnen durch Klick angezeigt werden. Der

Standorte Kopf der Grafik wird, falls Meldungen innerhalb der Grafik anstehen,
in der hochstwertigen Alarmfarbe und mit Ereigniszahlern darge-
stellt.

Kameras Kameras, denen der Datenpunt zugeordnet ist.

Bedienteile Bedienteile, denen der Datenpunkt zugeordnet ist.

Rechts neben dem Eigenschaftsbereich werden Protokolleintrdage des Datenpunkts tabellarisch, chronolo-
gisch absteigend angezeigt:

System Report, dem der Datenpunkt zugeordnet ist. Diese Protokoll-

Sysrttem Re- tabelle ist gefiltert auf den selektierten Datenpunkt. Sie kann umsor-
po tiert, gefiltert, nach Begriffen durchsucht und ausgedruckt werden.
\é\/;;kﬂow Re- Workflow Report, dem der Datenpunkt zugeordnet ist.

Durch Anklicken der markierten Kachel kann die Auswahl aufgehoben werden. Die Tabelle enthélt dann
alle Datenpunkte. Die Datenpunktliste kann nach den Spaltenkdpfen sortiert, gefiltert und durchsucht
werden.

56.1.7.1 Filtern

Zusatzlich zum Gewerke- und Ereignistyp-Filter, kbnnen komplexe, individuelle Filter erstellt werden. Wird
ein Spaltenkopf mit dem Mauszeiger tberfahren, erscheint hinter dem Spaltennamen das Filter-Symbol.
Durch Anklicken des Filter-Symbols, mit der linken Maustaste, wird ein Kontextmeni mit vorbelegten Fil-
tern gedffnet. Es enthélt alle Spalten-Eintrége sortiert und am Beginn Sonderfunktionen wie:

> (Alles) =alle Eintrage
> (Leer) = leere Eintrage dieser Spalte
> (nichtleer) = nicht leeren Eintrdge dieser Spalte

Durch Anklicken einer Mentizeile wird die Tabelle gefiltert. Damit sind nur noch Zeilen mit dem gewahlten
Eintrag enthalten. Der gewahlte Filter wird in der Tabellen-Fuf3zeile angezeigt.

W Name = Automatik

Abb. 69: Ful3zeile Tabelle Filter

Aktiviert/deaktiviert den Filter
Offnet eine Liste der letzten gewihlten Filter.

Offnet den Bearbeitungsdialog zur Filterbearbeitung.

O~ <

Beendet die Filterfunktion.



myGEZE Visu Client myGEZE Visu

56.1.7.2 Sortieren

Zum Sortieren den Kopfeintrag der Spalte anklicken. Die aktuelle Sortierung wird durch ein Dreieck darge-
stellt.Durch Anklicken eines Spaltenkopfes erfolgt die Sortierung nach der gewahlten Spalte. Nochmaliges
Anklicken dreht die Sortierrichtung um. Die Sortierrichtung wird durch Dreiecke rechts im Spaltenkopf an-
gezeigt. Ist bei Wahl der Sortierreihenfolge einer weiteren Spalte die Shift-Taste gedriickt, wird die bishe-
rige Sortierung um die neue Spalte erganzt.

ﬂ Hinweis: Nahere Informationen unter 5.6.1.1.2 Sortieren auf Seite 52.

56.1.7.3 Suche

Der Dialog zur Eingabe des Suchbegriffs, wird durch die Tastenkombination Strg + F gedffnet. Im Suchfeld
kdnnen ein oder mehrere Begriffe, getrennt durch Leerzeichen, eingegeben werden. Jedes getrennt ge-
schriebene Wort ist ein Suchbegriff. Soll ein Begriff mit Leerzeichen oder bestehend aus mehreren Wortern
gesucht werden, ist der Begriff in An- und Abflihrung zu schreiben. Bspw. “myGEZE Haus” oder ,Rettungs-
wegsystem. Uber das Kreuz wird das Suchfeld geleert. In der Liste werden nur Eintrage aufgefiihrt, die in
einer der Tabellenspalten den Begriff enthalten.

5.6.1.8 Workflow Report

n Hinweis: Ndhere Informationen unter 5.5.2.7.2 Workflow Report auf Seite 36.

5.6.1.9 Kunden

Die Ubersicht aller Kunden wird in Tabellenform angezeigt.

. — o Y
AA\armstapE\ &5 Standorte F Kameras m Bedienteie =4 Systeme Datenpunkte E,g Workflow Report 'il Kunden DANZE\QE 1
Name 1 ~ Name2 StraBe pLz Matchcode | Code Routineru.. | Benutzer
B 61200 [ KellerJirgen || Reinhold-Vster-Strafe...
Kunde A Musterstrae 17 66666 Zifferstadt
= Kunde & Serviceprovider Planstrae 47 55555 | Zahlendorf

Abb. 70: KundenUbersicht in Tabellenform

Wird das Plus am Zeilenanfang angeklickt, erscheint eine erweitere Anzeige.

. = .
A-\\armstaye\ $$ Standorte 9 Kameras P B die :'J Workflow Repart ii' Kunden Eﬂr\ze\gel

Name 1 4 | Name 2 StraBe PLZ Matchcode tineru... Benutzerdefiniert 1 Benutzerd 8
= 61200 GEZE GbH Kelerforgen | einhold Voster 71220 __-:-_-‘

& &

ID: 61200

Mame 1: GEZE GmbH

on Telefon M 3 E

‘ v . »

Abb. 71: Erweiterte Kundenansicht
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5.6.1.9.1 Filtern
Wird ein Spaltenkopf mit dem Mauszeiger liberfahren, erscheint hinter dem Spaltennamen das Filter-Sym-
bol. Durch Anklicken des Filter-Symbols mit der linken Maustaste wird ein Kontextmeni mit vorbelegten
Filtern gedffnet. Es enthalt alle Spalten-Eintrage sortiert und am Beginn Sonderfunktionen wie

> (Alle) =alle Eintrdge
Durch Anklicken einer Menlizeile wird die Tabelle gefiltert, damit sind nur noch Zeilen mit dem gewdhlten
Eintrag enthalten. Der gewahlte Filter wird in der Tabellen-Ful3zeile angezeigt.

W Name = Automatik

Abb. 72: Ful3zeile Tabelle Filter

Aktiviert/deaktiviert den Filter

E Offnet eine Liste der letzten gewihlten Filter.

E Offnet den Bearbeitungsdialog zur Filterbearbeitung.
E Beendet die Filterfunktion.

5.6.1.9.2 Sortieren

Durch Anklicken eines Spaltenkopfes erfolgt die Sortierung nach der gewahlten Spalte. Nochmaliges Ankli-
cken dreht die Sortierrichtung um. Die Sortierrichtung wird durch Dreiecke rechts im Spaltenkopf ange-
zeigt.

- aufsteigend, kleinster Wert/altester Wert oben
absteigend, groter Wert/ neuester Wert oben und
- unsortiert

Hinweis: Soll nach mehreren Spalten sortiert werden, bei der Anwahl der weiteren
Spalten die Shift-Taste driicken.

5.6.1.9.3 Suche

Die Liste kann nach Eintrdgen durchsucht werden. Der Suchbegriff-Eingabedialog wird durch Betdtigen der
Tastenkombination ,Strg + F” rechts Uber der Tabelle gedffnet.

Im Suchfeld kdnnen ein oder mehrere Begriffe getrennt durch Leerzeichen eingegeben werden.

Soll ein Begriff mit Leerzeichen oder bestehend aus mehreren Wértern gesucht werden, ist der Begriff in
An- und Abfiihrung zu schreiben. Bspw. “IVMS GmbH*. Uber das Kreuz wird das Suchfeld geleert. In der
Liste werden nur Eintrdge aufgefiihrt, die in einer der Tabellenspalten den Begriff enthalten.

Mit SchlieBen wird das Suchfenster geschlossen und es werden wieder alle Tabelleneintrdage angezeigt. An-
dere logische Bedingungen als ,oder” kdnnen tber Filter gebildet werden.

5.6.1.10 Anzeige 1

In dieser Ansicht werden die ausgewdhlten Standorte, Kameras, Bedienteile und Systeme angezeigt. Das
Layout dieser Ansicht lasst sich im Systemmeni unter Ansichten anpassen.

Hinweis: Die Anwahlleiste ist nur sichtbar, wenn diese im Konfigurations-Client konfi-
guriert ist. Die verfligbaren Layouts der Ansicht lassen sich Giber den Konfigurations-Cli-
ent konfigurieren.
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5.7 Standorte

Die Ansicht Standorte bietet eine hierarchische Sicht auf die enthaltenen Zeichnungen. Nach Offnen

» wird bei einem Standort die oberste Bildebene fensterfiillend dargestellt.

» werden bei mehreren Zeichnungen in der obersten Bildebene, Vorschaubilder der Zeichnungen

angezeigt.

myGEZE Visu unterstiitzt mehrere parallele, hierarchische Zeichnungsstrukturen. Das Zusammenspiel un-
abhangiger Teilldsungen ist problemlos méglich. Die Strukturen kdnnen, ausgehend von der obersten
Zeichnung, beliebig verknlipft werden. Die Anzahl der Folgebilder je Ebene ist unbegrenzt.
Beispiel: Die Zeichnungen jeder Niederlassung werden an eine Standort-Kopfzeichnung mit dem Lageplan
der Niederlassung angehéangt. Die Strukturierung geht tiber die Gebadude in Etagen und Etagenabschnitte
und Raume.

5.7.1 Navigieren in Zeichnungen

1613
Alle Gewerke M e

J— Fowsore T [ ousunien %i“ Evucovise  E voitonspor Bjanser | [Jaases

GEZE

X l‘l”ﬂhﬁ""

Abb. 73: Navigieren in Zeichnungen

Zoomfenster

Ausschnitt anzeigen, verschieben, zoomen

Ebenen-Adressleiste

zum schnellen Auffinden und Wechsel von Zeichnungen auf allen Ebe-
nen mit intelligenten Kontextmendis

Wechsel auf nachsthohere Ebene

Symbol nur bei héherer Ebene sichtbar; Anzeigebereich wie Dash-
board, Alarmstapel, Systeme, Datenpunkte oder Anzeige 1
Bildverweis

Individuell konfigurierbare Sprungmarken als Vieleck oder Symbol
Grafikeinblendungen

einbetten von Grafiken in andere Grafiken mit dynamischer Kopfzeile
und Mandvriersymbolen

Aktions-Auswabhl

Symbole werden nur bei vorhandenen Eintrdgen eingeblendet:
Kameras, Bedienteile, Folgebilder, Datenpunkte

Monitor-Zuordnung

wird nur im Multi-Monitor-Betrieb oder ferngesteuerten Anzeigen ein-
geblendet. Ermdglicht Zuordnung auf Fenster und Layout-Umstellung

ONONONORONORC

61
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5.7.2 Zeichnung zoomen

Zeichnungen kdnnen in myGEZE Visu durch verschiedene Mdglichkeiten gezoomt werden: tiber einen
Zoombereich iber den Zeichnungen, durch die Maus oder durch Multitouch.

) ©)

B oeves RS
= @ & |[ W | tingenshatten | W | myGE7E Faus | W T = e g

[T Bl 3 NN $F riore Wnees [ Moo Espune  ER voerpunie E,E‘Ncrﬁ\:\u‘zx'l iiimm L:_]m:zgs—
Fustand 1 - e
N e H ps ) ; o
' Y = AR S
A L f,f. I N »

P s.‘:.l;"l

Abb. 74: Zoomen in Zeichnungen

Zoom-Bereich
@ Rechteck zeigt gezoomten Ausschnitt.
Zoom durch ,+" und ,-“-Tasten und Zoom-Schiebe-Regler.
* Gesamtes Bild anzeigen
Zoom im Fenster durch Drehen Mausrad
nach oben zoomt in das Bild hinein
@ nach unten zoomt aus dem Bild heraus
gedriickte linke Maustaste verschiebt den Bildausschnitt mit Mausbe-
wegung

@ Bildlaufleisten
zum Verschieben des Bildausschnitts bei Bildausschnitt im Fenster

Soll eine Zeichnung nicht gezoomt werden, kann die Zoomfahigkeit fiir einzelne Zeichnungen abgeschal-
tet werden.
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5.8 Arbeiten mit myGEZE Visu
myGEZE Visu kann sich individuellen Arbeitsablaufen anpassen.
5.8.1 Anstehende Ereignisse im Uberblick
Der aktuelle Systemzustand lasst sich durch die Ereignis-Kachelleiste erkennen. Die Kacheln in lhren indivi-
duellen Alarmfarben erscheinen nur, wenn bestimmte Ereignisse eintreffen. Uber die enthaltenen Zahler ist

die Anzahl der Meldungen und ihr Zustand (bearbeitet oder nicht bearbeitet) ersichtlich.

Durch Anklicken der Kachel kommt der Nutzer auf die Dashboard-Ansicht. In der Dashboard-Ansicht wer-
den ereignisbezogene Tabellen, Zeichnungen oder Workflows angezeigt.

Fluchttir-Alarm
=8 Zustand

Quittiert

Neue Alarme

Wartung
Zustand
Quittiert
Neue Alarme

Abb. 75: Ereigniskachel

Die gewahlte Ereigniskachel ist mit einem Rahmen gekennzeichnet. Sie filtert die angezeigten Informatio-
nen. Anklicken einer anderen Kachel wechselt den Filter entsprechend. Wird eine markierte Kachel noch-
mals angeklickt, werden die Informationen ungefiltert angezeigt. Bspw. alle Alarmstapeleintrage.

5.8.2 Arbeiten mit Zeichnungen

Alle Ereignisse werden in der Kopfzeile einer Grafik aufsummiert und die Zeile in der Farbe des héchstwerti-
gen Ereignisses eingefarbt.

[ myceze Visu - o x

=@ || V| Liegenschaften | v Alle Gewerke - e s EEm

Abb. 76: Kopfzeile in rot

In der Auswahlleiste kann auf jeder Ebene eine alternative Anwahl getroffen werden. Durch Anklicken des
Auswahl-Dreiecks vor einem Begriff, wird eine Liste mit alternativen Zeichnungen auf der jeweiligen Ebene
angezeigt, auf die durch Anklicken gewechselt werden kann.

Ereignisabhangig kdnnen genau die Zeichnungen angezeigt werden, die bestimmte Ereignisse enthalten
oder zu diesen flhren. In Zeichnungen kann die enthaltene Symbolik Gber Gewerke gefiltert werden.

5.8.3 Symbolaktionen

Jedem Symbol kénnen mehrere Aktionen zugeordnet werden. Die Aktionen kénnen aus einer Liste vordefi-
nierter Moglichkeiten gewahlt oder individuell erstellt werden. So kann fiir jeden Anwendungsfall das pas-
sende Verhalten eingestellt werden.

Empfohlen ist, auf die linke Maustaste oder einfachen Touchklick eine Standardaktion zu legen und auf die
rechte Maustaste eine Zusatzfunktion. Bspw. auf die linke Maustaste ein Steuerfenster, das abhdngig von
den Bedienerrechten mégliche Steuerfunktionen anbietet und die rechte Maustaste 6ffnet ein Informa-
tionsfenster mit Daten des verbundenen Gerates.

GEZE] s
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I Kombination x
|*-'| OFF |0|
L
Open door
N |

Abb. 77: Beispiel linke Maustaste: Bedienpanel flir Automatikantriebe und Kombination

X
DCU + TZ320
Zustand Steuerung ® Infarmation (D Workflow
Eigenschaften Wert
reduzierte Weite Sommerbetrieb -
Eetricbsart Automatik
Tuarzustand Auf
Verriegelungszustand Entriegelt
Generalschlissel Inaktiv
TZ Betriebsart Entriegelt
TZ-Freigabe Inaktiv
TZ Notentriegelung Inaktiv
TZ Taralarm Inaktiv
TZ Sabotage Inaktiv
TZ Relaisfehler Inaktiv
TZ Verriegelungsfehler Inaktiv
TZ Kemmunikationsstérung Inaktiv
CAN gestért Inaktiv

Abb. 78: Beispiel rechte Maustaste: Detailpanel mit allen Einzelinformationen

5.8.4 Symbolpanel

Symbolpanel sind einfache Symbole abhadngig vom Geratetyp. Dieses Symbol ist dazu gedacht, um es in
der Grundrissdarstellung eines Gebdudes am Einbauort zu platzieren. Uber einen Farbumschlag wird der
Zustand des Gerates direkt ersichtlich. Ist ein Gerét offline, also tGber die gesamte Signalkette nicht erreich-
bar, wird das zugehdrige Symbolpanel ausgegraut dargestellt.

Durch ein Linksklick (Linksklick auf Maus, Touch bei touchfdahigen Geraten) auf das Symbol, erscheint das
Bedienpanel des Gerates. Durch ein Rechtsklick (Rechtsklick auf Maus, langer Touch bei touchfdhigen Gera-

ten oder vorherige Umschaltung) auf das Symbol, erscheint das Detailpanel des Gerates.

Beispiel: Symbolpanel Karusselltiir angewendet in einer Grafik

Abb. 79: Symbolpanel: Betriebszustand

GEZE o
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|
q
|

Abb. 80: Symbolpanel: mit aktiver Stérung

-

A

Abb. 81: Symbolpanel: Offline, Gerédt nicht erreichbar

Hinweis: Ndhere Information zu der gesamten Symbolik, in allen Geraten im Benutzer-
handbuch zur Konfiguration. Siehe auch 1.2 Mitgeltende Dokumente.

5.8.5 Bedienpanel

Im Bedienpanel werden die Zustdnde des Gerates dargestellt und eine Bedienung erméglicht. Die farbliche
Darstellung aus dem Symbolpanel bleibt erhalten.
Im oberen Teil wird die Symbolik des Symbolpanels, sowie ein konfigurierbarer Beschreibungstext mit max.
25 Zeichen angezeigt. Ist der Text langer, wird der Text mit einem ,Mouse-Over Effekt’ als Hint komplett an-
gezeigt.
Das Panel wird in zwei Bereiche aufgeteilt, die Trennung der Bereiche erfolgt durch eine senkrechte Linie:

» Links: Funktionsbuttons zur Bedienung/zum Ausldsen von Schalthandlungen

» Rechts: Anzeige des Zustands/der Zustande

I Kombination X
|‘-'| OFF |0|
8 |§
Open door
N |

Abb. 82: Bedienpanel

Links: Funktionsbuttons

Uber einzelne Funktionsbuttons wird die Bedienung aller, am Gerat mdglichen Funktionen, gewéhrleistet.
Die Bedienung/Schalthandlung tber eine Rechteabfrage des aktuell angemeldeten Benutzers sichern.
Eine Betdtigung einer Schalthandlung wird durch einen Farbumschlag/Einfarbung des Funktionsbuttons
signalisiert.

Rechts: Anzeige der Zustande
Es werden die Zusténde fiir Zu/Auf und Verriegelt/Entriegelt eines Gerétes in grafischer Form dargestellt.
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5.8.6 Detailpanel

Das Standard-Popup wird iber einen Rechtsklick angezeigt. Es enthélt alle aktuellen Zustdnde des Daten-
punkts. Uber den Standard-Popo ist es méglich den Datenpunkt zu steuern. Unter Informationen werden
alle systemrelevanten Meldungen des Datenpunktes angezeigt. Unter Workflow sieht man die Workflow-
Historie des Datenpunktes, wann bspw. ein Datenpunkt einen Workflow ausgeldst hat.

X
DCU + TZ320
Zustand Steuerung ® Infarmation ® Workflow
Eigenschaften Wert
reduzierte Weite Sommerbetrieb -
Betricbsart Automatik
Tirzustand Auf
Verriegelungszustand Entriegelt
Generalschlissel Inaktiv
TZ Betriebsart Entriegelt
TZ-Freigabe Inaktiv
TZ Notentriegelung Inaktiv
TZ Taralarm Inaktiv
TZ Sabotage Inaktiv
TZ Relaisfehler Inaktiv
TZ Vernegelungsfehler Inaktiv
TZ Kemmunikationsstérung Inaktiv
CAN gestért Inaktiv

Abb. 83: Detailpanel
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5.8.7 Systemzustand von angeschlossenen myGEZE Control

Der Systemzustand jedes angeschlossenen Controllers wird von myGEZE Visu Gberwacht. In der Dash-
board-Anwabhlleiste, unter dem Tab Systeme werden alle angeschlossenen Controller gelistet. Durch Ankli-
cken des ,+"-Symboles am Controller, werden alle konfigurierten Datenpunkte angezeigt. Es ist auch fir
den Controller selbst ist ein Datenpunkt verfligbar. Darin werden einige Informationen zum Systemzustand
abgebildet.

2 Muster_Komplett . alle Typen einmal

Zustand Steuerung

Eigenschaften Wert

Wartung aus

Zustand Ok

Qualitat Ok

Letzte Meldung (UTC) 27.02.2024 12:45
Meldungsiiberwachung keine

Abb. 84: Systemzustand

Tabellenspalten
Wartung Anzeige ob sich der Controller im Status Wartung befindet;
Uber ,Steuerung / Wartung' kann der Controller in Wartung gesetzt wer-
den. Das ist nur moglich wenn der Benutzer die notwendige Berechti-
gung hierfir besitzt.

Zustand Zeigt den aktuellen Systemzustand an.

Mogliche Zustande: OK, Storung, Treiberstdrung, Masterstorung, unbe-
kannt

Qualitat Qualtitatsanzeige des Systems wenn Zustand ungleich OK.
Mogliche Zustande: OK, schlecht, Stérung
Letzte Meldung Letzter Startzeitpunkt des Systems

Meldungsiiberwachung Keine (nicht verwendet bei myGEZE Control)

Der Systemzustand eines Controllers kann auch in einer Grafik dargestellt werden. Dazu das Systemsymbol
Map Pin mit dem dem Datenpunkt des Controllers verknlipfen und auf einer Grafik platzieren. Darliber las-
sen sich die Systemmeniis fur Zustand, Steuerung, Report und Workflow direkt aufrufen.

GEZE] e
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5.8.8 Bedienung von Szenen, Zeitschaltfunktionen, Kalender

Das Gesamtsystem aus myGEZE Control und myGEZE Visu bietet die Moglichkeit funktionale Szenen zu de-
finieren. Mit diesen Szenen konnen Schaltfunktionen, die gemeinsam ablaufen sollen, gruppiert werden.
Hierbei kdnnen verschiedenste Befehle mit unterschiedlichen Funktionen zusammengestellt werden. Diese
Szenen kénnen dann (ber einen Gruppen-Schaltdatenpunkt (Multistate-Value) direkt ausgeldst werden.
Zusatzlich kann durch Konfiguration eines BACnet-Zeitplans (BACnet schedule) eine automatische zeitab-
hangige Funktion hinterlegt werden.

Die gesamte Verschaltung und Logik einer Szene ist im Controller konfiguriert und wird auch von diesem
ausgefihrt.

Mit myGEZE Visu kdnnen diese konfigurierten Szenen bedient werden. Die Schaltzeiten kdnnen vorgege-
ben, Ausnahmen definiert und die Zeitfunktionen tiber eine direkte Steuerung tGibersteuert werden. Dazu
sind in myGEZE Visu 2 Datenpunkttypen verfligbar.

) Hinweis: Das ,Bleistiftsymbol” zur Bearbeitung der Kalender und Szenen wird im Client
| | oder Config-Client nur angezeigt. Anderungen kénnen nur durchgefiihrt werden,
wenn:
» der Server Verbindung zum BACnet Treiber hat.
» der BACnet Treiber mit dem ,myGEZE Control” System verbunden ist.
» der Bediener die erforderlichen Rechte besitzt (siehe Datenpunkttyp ,CAL" und
,SCENE with SCHEDULE").

5.8.8.1 Szene

Die detailliertere Anzeige eines Datenpunktes vom Typ ,SCENE with SCHEDULE" ldsst sich in myGEZE Visu
an mehreren Stellen 6ffnen, um die BACnet Szene zu bearbeiten.

Showkoffer, Szene-9 - Information X

Szene-9
Zustand = Steverung %% Standorte

Eigenschaften Wert

aktueller Wert Aktion 2

Gultigkeitsbersich ==, -0} '

e I

Wochenplan (F1), (#2), (#3), (%2), (#2), (). () I

auBer Betrieb Nein

Ok

Abb. 85: Szene

Unter dem Reiter Zustand konnen die Eigenschaften ,Giiltigkeitsbereich, Ausnahmeplan und Wochen-
plan”, durch Anklicken des Bleistiftsymbols, bearbeitet werden.

Ausnahmeplan

Uber die Schaltfliche Neu (im oberen Bereich) kann ein neues Datum, ein Datumsbereich, Wochen und
Tage oder eine Kalenderreferenz definiert werden. Uber die Schaltfliche Neu (im unteren Bereich) kann ein
neuer Zeitplan erstellt werden.
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¥ Neu ~ || Loschen
Ty
» #  Kalendemeferenz
# | Kalenderrsferenz

#  Datum

# | Datumsbereich

Zeitplane

Neu | Léschen

[3 sonderplan - Datentyp: Unsigned

Datum
PFWRO009_ZP_CAL_1
PFWRO00S_ZP_CAL 2
Mittwoch, 24 Januar 2024

Donnerstag, 25. Januar 2024 - Mittwoch, 31. Januar 2024

- Wert
Aktion 2
Aktion 4

Prior... =

1]
01

Ok Abbrechen

Abb. 86: Zeitplan und Sonderplan

Sonderplan

Es kdnnen verschiedene Grundtypen an Ausnahmen definiert werden:
» Datum: Ausnahme bezogen auf ein direktes Datum.
» Datumsbereich: Ausnahme bezogen auf einen Bereich mit Anfangs- und Enddatum.

» Kalenderreferenz: Referenzierung auf einen Kalender. Die Daten werden dann im Kalenderobjekt

zentral verwaltet.

Durch die Angabe einer Prioritat kann, bei zeitgleichem Eintreten einer Ausnahme, geregelt werden, wel-
che Ausnahme Vorrang hat. Die niedrigere Zahl hat die héhere Prioritdt (moglicher Bereich: 1...15).

Zeitplane

Fir jeden eingegebenen Sonderplan muss ein Zeitplan in Form von Zeit und Schaltwert eingegeben wer-

den. Es kénnen bis zu 15 Zeit-Wertepaare eingegeben werden.

Wochenplan
& wochenplan X
Neu | Léschen
Wachentag - | Zeit Wert
v # | Montag 11:00:00.00 Aktion 3 =
# | Dienstag 00:00:00.00 Aktion 3
# | Dienstag 06:00:00.00 Aktion 2
# | Mittwach 02:00:00.00 Aktion 3
# | Mittwach 00:00:00.00 Aktion 2
# | Mittwach 06:00:00.00 Aktion 3
# | Donnerstag 00:00:00.00 Aktion 2
# | Donnerstag 06:00:00.00 Aktion 3
# | Freitag 00:00:00.00 Aktion 2
# | Freitag 06:00:00.00 Aktion 3
0Ok Abbrechen
Abb. 87: Wochenplan

Uber Zeit-Wertepaare kdnnen fiir jeden Wochentag bis zu 15 Schaltpunkte definiert werden.
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5.8.8.2 Kalender

Die detailliertere Anzeige eines Datenpunktes vom Typ ,CAL" ldsst sich in myGEZE Visu an mehreren Stellen
offnen, um die BACnet Kalender zu bearbeiten.

Muster_Komplett, Calendar_1 - Information X
Zustand
Eigenschaften Wert
aktueller Wert Altiv
Datumsliste 24 v

Ok

Abb. 88: Kalender

Uber das Bleistiftsymbol der Eigenschaft ,Datumsliste” erscheint ein Dialog zur Bearbeitung des Kalenders.

& alender X
¥ New ~
‘ Februar 2024 WMarz 2024 April 2024 ’
Tvp Datum .
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
# | Datumsbereich | Mittwoch, 10. Januar 2024 - Freitag, 24, Mai 2024 2

# | Daum Donnerstag / 19/ September / *++* o9 0000
# | Wochen & Tage | Samstag / Tage 29 bis 31/ Juli
# | Datumsbereich | Dienstag, 24. Dezember 2024 - Dienstag, 31, Dezember 2024

Mai 2024 Juni 2024 Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
0000 2
[EE NN NI 3 4 5 5 7 & ¢ 1 2 3 4 s
8 9 10 1 12 13 14

[ N NN N 01 o2 1311

®Oe e e - 17 18 19 20 21 2 15 16
27 28 29 30 AN 24 25 2 27 8 29 20 2 3
29 30 3

Import

Abb. 89: Dialog Bearbeitung Kalender 1

Uber die Schaltfliche Neu kann ein Datum, ein Datumsbereich oder Wochen und Tage definiert werden.

W New |~
a August 2023 September 2023 Oktober 2023 »

Datum Mo Di M Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
lag, 22, Juni 2023 B
Datumsbereich Die letzten 7 Tage des Monats / Februar 12 3 4 5 6 1
. Juli 2023 78 9 4 s &5 7T 8 0 W 203 4 5 5 7
Wochen & Tage .
1. Juli 2023 - Mittwoch, 12. Juli 2023 w11 o2 1315 9 10 1 12 13 1 o
# | patum Semstag, 11. November 2023 BEEYES 8019 20 21 2 23 2 16 17 18 19 20 2
o [ Wochen & Toge |~ /Tage 1bis 7 / Januor 28 28 30 31 25 26 27 28 23 20 23 24 25 26 27 28 29
# | Wochen 8 Tage | Montag / *** / Januar
30 2
November 2023 Dezember 2023 Januar 2024
Mo Gi Mi Do Fr S So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Gi Mi Do Fr Sa So
12 3 45 1

00060060
9 10 11 12 3

[ ]
L]
® 16 17 18 19 20 2
[ ]
®

6 7 8 9 10 4 5 6 T 8

1314 15 16 1T 1Mo12 13 14 15 6
20 21 2 23 24 25 6 1 19 20 21 2
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 3

23 24 25 26 27 28
EVINES]

Abb. 90: Dialog Bearbeitung Kalender 2

Bereits bestehende Eintrdge in der Tabelle konnen tber das Beleistiftsymbol bearbeitet werden.
Uber die Schaltfliche Import kénnen andere Kalender im Dateiformat ICalendar-Format (*.ics) importiert
werden.

GEZE] 7
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ETTE

Abb. 91: Dialog Bearbeitung Kalender 3

‘ Januar 2023 Februar 2023 Marz 2023 »
Tvp Datum
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
# | Datum Dennerstag, 22. Juni 2023 =
# | Wochen & Tage | Montag / Die letzten T Tage des Monats / Februar 2 @ 12 o3 1z o3 4
# | Datum Montag, 10.Juli 2023 @9 @660 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 1
# | Datumsbereich | Dienstag, 11. Juli 2023 - Mittwoch, 12. Juli 2023 L@ 0 1 o2 B Boe 15 16 17 8 B o1a 15 18 17 18
# | Datom Samstag, 11. November 2023 ® 17 5 o0 o0 2 20 21 22 23 24 25 0 21 22 23 M 25
#| # | Wochen & Tage | ™/ Tage 1 bis 7 / Januar L@ 2 s o m o ® = v a0 o
# | Wochen & Tage | Montag /™ / Januar -
Wachen & Tage X
o | [Toge 1bis 7 | [Januar ~| |2023 Juni 2023
T R |00 Frosa so Mo Di Mi Do Fr Sa So
= 12 3 s
L3405 6 7T 12 3 4 s 7 5 6 7 8 9 1
001N 12 131 8 9 10 1N 12 1 12013 14 15 16 17 18
71 10 2 2 1516 17 18 10 21 o0 o @B o
2 235 26 27 28 2 3 4 25 2% 27 ® % 21 28 29 30
2 30 3

71
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